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The thesis is dealing with a project of water based floor heating and mechanical ventilation in 
an object of social welfare institution for mentally a physically disabled clients. Thesis is 
splitted into two parts, one that adresses civil engineering and one that concerns with technical 
building equipment. The civil engineering part deals with the plot, the building and construction 
elements of the building in technical reports A, B, D.1.1 and situation drawing. Second part 
deals with technical building equipment, specifically with water based floor heating, where the 













A7/W35 - teplota vzduchu 7°C, teplota otopné vody 35°C 
COP  - Coefficient of Performance (topný faktor) 
?.  - ?íslo 
?SN EN - evropská harmonizovaná norma 
?SN  - ?eská technická norma 
DN  - jmenovitá sv?tlost 
DP1  - neho?lavý konstruk?ní systém 
DPH  - da? z p?idané hodnoty 
EI  - požární odolnost konstrukce, mezní stav celistvosti a izola?ní     
schopnost 
ErP - na?ízení EU ?. 1253/2014, EcoDesign 
I?   - identifika?ní ?íslo osoby 
KL  - klapka na vzduchotechnickém potrubí 
k.ú.  - katastrální území 
LV  - list vlastnictví 
NP  - nadzemní podlaží 
PN  - tlaková ?ada potrubí 
PT  - p?vodní terén 
REI  - požární odolnost konstrukce, mezní stav únosnosti, celistvosti a izola?ní     
schopnost 
RZ - rozd?lova? a sb?ra? 
Sb.  - sbírky 
SDK  - sádrokarton 
SO  - stavební objekt 
TV, TUV - teplá voda 
TZB  - technické za?ízení budovy 
VVN  - velmi vysoké nap?tí 
VZT  - vzduchotechnika 





c  - m?rná tepelná kapacita vody/vzduchu   [kWh] 
Ea  - m?rná pot?eba tepla na vytáp?ní budovy   [kWh/m2*a] 
f  - po?et m?rných jednotek     [-] 
g  - tíhové zrychlení      [m/s2] 
g  - propustnost slune?ního zá?ení oknem   [-] 
h  - výška vodního sloupce nad expanzní nádobou  [m] 
kd  - koeficient denní nerovnom?rnosti    [-] 
kh  - koeficient hodinové nerovnom?rnosti   [-] 
L2D  - tepelná propustnost vyšet?ovaným detailem   [W/m*K] 
Lg  - tepelná propustnost podlahy vyšet?ovaného detailu  [W/m*K] 
lst?na  - délka st?ny ve vyšet?ovaném detailu    [m] 
Lw,A  - hladina akustického výkonu A    [dB] 
mH  - hmotnostní pr?tok      [kg/h] 
Mk  - hmotnostní pr?tok primárním okruhem   [kg/h] 
MS  - hmotnostní pr?tok otopnou soustavou   [kg/h] 
MZ  - hmotnostní pr?tok anuloidem    [kg/h] 
n  - sou?initel zv?tšení objemu vody    [-] 
n  - intenzita v?trání      [1/h] 
pB  - barometrický tlak      [kPa] 
pd,A  - hydrostatický absolutní tlak     [kPa] 
ph,dov,A  - nejvyšší dovolený absolutní tlak    [kPa] 
pot  - otevírací tlak pojistného ventilu    [kPa] 
Rd  - únosnost zeminy v úrovni základové spáry   [kPa] 
Qh  - maximální hodinová pot?eba vody    [m3/hod] 
Qm  - maximální denní pot?eba vody    [m3/den] 
QOH  - výkon pot?ebný k oh?evu vzduchu    [kW] 
Qp  - pr?m?rná denní pot?eba vody    [m3/den] 
Qp  - pojistný výkon      [kW] 
Qr  - ro?ní pot?eba vody      [m3/den] 
R´w  - stavební vzduchová nepr?zvu?nost    [dB] 
S  - plocha pr??ezu potrubí     [m2] 
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S0  - minimální plocha sedla pojistného ventilu   [m2] 
tZZT  - teplota vzduchu za rekuperátorem    [°C] 
U  - sou?initel prostupu tepla     [W/m2*K] 
UD  - sou?initel prostupu tepla dve?í    [W/m2*K] 
UN, 20  - normový sou?initel prostupu tepla    [W/m2*K] 
Upas, ,20  - normový sou?initel prostupu tepla pro pasivní domy [W/m2*K] 
Urec, 20  - doporu?ený sou?initel prostupu tepla   [W/m2*K] 
Ust?na  - sou?initel prostupu tepla st?ny ve vyšet?ovaném detailu [W/m2*K] 
Uw  - sou?initel prostupu tepla okna    [W/m2*K] 
V  - objemový pr?tok vzduchu     [m3/h] 
VW,f,day - denní pot?eba teplé vody na m?rnou jednotku  [l/os*den] 
VW,day  - denní pot?eba teplé vody     [l/den] 
Vet  - pot?ebný objem expanzní nádoby    [l] 
VO  - objem vody v otopné soustav?    [l] 
w  - rychlost vody v potrubí     [m/s] 
?x  - rozdíl m?rné vlhkosti vzduchu    [kg/kg s. v.] 
?w  - výtokový sou?initel      [-] 
?  - stupe? využití expanzní nádoby    [-] 
?ZZT  - ú?innost rekuperátoru      [-] 
?e  - návrhová teplota venkovního vzduchu   [°C] 
?i  - návrhová teplota vnit?ního vzduchu    [°C] 
?max  - maximální denní teplota v místnosti    [°C] 
?max,N  - maximální denní teplota v místnosti, normová hodnota [°C] 
??V,24  - pokles teploty v místnosti za 24 hodin otopné p?estávky [°C] 
??VN  - pokles výsledné teploty v místnosti, normová hodnota [°C] 
?  - lineární ?initel prostupu tepla    [W/m*K] 
?k,N  - kritický normový lineární ?initel prostupu tepla  [W/m*K] 
?  - hustota vody       [kg/m3] 
?e  - návrhová vlhkost venkovního vzduchu   [%] 
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Cílem diplomové práce je návrh a vypracování projektu vytáp?ní a v?trání objektu denního 
stacioná?e pro jedince s mentálním a t?lesným postižením. 
 
Tento typ stavby a jeho specifické využití jsem si vybral z mnoha d?vod?. Hlavním z nich je, 
nedosta?ující kapacita stacioná?? a stále nar?stající po?et žadatel? o odleh?ující službu. 
V sou?asné dob?, kdy se zvyšuje v?k rodi?ek a taktéž se m?ní životní styl, roste i po?et osob 
s postižením. Pe?ujícím osobám, kterými jsou p?evážn? matky, je pot?eba uleh?it a zárove? 
dbát na to, aby o jejich potomky bylo dob?e postaráno v podob? multidisciplinárního p?ístupu. 
Tento p?ístup zahrnuje spolupráci odborník? a využití n?kolika metod, které se podílejí na 
pozitivním p?sobení na klienta za?ízení. 
 
Stavba je jednoduchého, obdélníkového p?dorysu, o dvou nadzemních podlažích. 
Dominantním architektonickým prvkem budovy je atrium, které je umíst?no uprost?ed 
dispozice. Toto atrium plní n?kolik funkcí. P?irozen? osv?tluje komunika?ní prostory, 
usnad?uje prostorovou orientaci osobám s mentálním postižením a venkovní prostor atria m?že 
zárove? sloužit jako relaxa?ní a chrán?ná zóna pro klienty i zam?stnance. 
 
Za zdroj tepla v objektu jsem zvolil tepelné ?erpadlo vzduch – voda. Snižující se cena a absence 
drahých vrt? nebo kolektor? mají za následek, že tepelná ?erpadla tohoto typu jsou 
v sou?asnosti již b?žn? používána. Jejich doba návratnosti se již nepo?ítá v desetiletích, zárove? 
se jedná o zdroj, který je šetrný k životnímu prost?edí. Pro specifické vlastnosti tepelného 
?erpadla jsem zvolil, jako nevýhodn?jší variantu sdílení tepla podlahové vytáp?ní. 
 
Stále zvyšující se nároky na energetickou náro?nost a ú?innost mají za následek stále v?tší 
nutnost použití systému nuceného v?trání s rekuperací, zejména u v?tších budov. Zp?tné 
získávání tepla umož?uje v zimním období ušet?it velké množství energie. V??ím, že podíl 
budov s nuceným v?tráním se bude v budoucnosti navyšovat.  
 
Práce je strukturována, podle vyhlášky ?.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním 
zn?ní. Sou?ástí p?íloh je výkresová dokumentace pozemní i TZB ?ásti, výpo?ty a protokoly ze 
softwaru a technické listy výrobk?.  
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A Pr?vodní zpráva 
A.1 Identifika?ní údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavb? 
 
a) Název stavby 
 
Denní stacioná? pro mentáln? i fyzicky handicapované v Nové B?lé. 
 
b) Místo stavby (adresa, ?ísla popisná, katastrální území, parcelní ?ísla 
pozemk?) 
 
Objekt denního stacioná?e bude postaven na pozemku par.?. 1226/93, katastrální území Nová 
b?lá [704946], okres Ostrava – m?sto. Pozemek se nachází v ulici Na Pláni. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) Jméno, p?íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo, 
 
Tomáš Novotný, Brušperská 890, Stará Ves nad Ond?ejnicí 
 
b) Jméno, p?íjmení, obchodní firma, I?, bylo-li p?id?leno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo, 
 
Stavebníkem je fyzická osoba nepodnikající, viz A.1.2.a. 
 
c) Obchodní firma nebo název, I?, bylo-li p?id?leno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
 




A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) Jméno, p?íjmení, obchodní firma, I?, bylo-li p?id?leno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo, 
 
Bc. Ji?í Mat?j, Brušperská 701, Stará Ves nad Ond?ejnicí, 73923. 
 
b) Jméno a p?íjmení hlavního projektanta v?etn? ?ísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené ?eskou komorou architekt? nebo 
?eskou komorou autorizovaných inženýr? a technik? ?inných ve výstavb?, 
s vyzna?eným oborem, pop?ípad? specializací jeho autorizace 
 
Bc. Ji?í Mat?j, Brušperská 701, Stará Ves nad Ond?ejnicí, 73923. 
 
c) Jména a p?íjmení projektant? jednotlivých ?ástí projektové dokumentace 
v?etn? ?ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
?eskou komorou architekt? nebo ?eskou komorou autorizovaných inženýr? 
a technik? ?inných ve výstavb?, s vyzna?eným oborem, pop?ípad? 







A.2  Seznam vstupních podklad? 
 
- Vyhláška ?. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn?ní vyhlášky 62/2013 Sb [13]. 
- Zákon ?. 183/2006 o územním plánování a stavebním ?ádu, ve zn?ní pozd?jších 
p?edpis? [15]. 
- Vyhláška ?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve zn?ní vyhlášky 
?. 20/2012 Sb. [14]. 
- Katastr nemovitostí 
- Platné ?eské technické normy 
- Požadavky investora 
- Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení 
- Geologický, hydrogeologický a radonový pr?zkum. 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah ?ešeného území 
 
Pozemek par.?. 1226/93 k.ú. Nová B?lá. Vým?ra pozemku je 2107 m2. 
 
b) Údaje o ochran? území podle jiných právních p?edpis? (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt? chrán?né území, záplavové území apod.) 
 
Na parcele nejsou známa žádná ochranná území podle jiných právních p?edpis?. Nejedná se 
o záplavové ani poddolované území. 
 
c) Údaje o odtokových pom?rech 
 
Pozemek je velmi rovinatý, mírn? se svažuje sm?rem k východu. P?da na pozemku je hlína 
št?rkovitá, velmi dob?e propustná. Zpevn?né plochy budou spádovány a deš?ové vody z nich 
budou voln? odtékat a zasakovat. Deš?ové vody z parkovišt? p?ed objektem budou odvád?ny 
kanálovou vpustí do deš?ové kanalizace, která je zaúst?na do vsakovacího za?ízení na stejném 
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pozemku. Do tohoto vsakovacího za?ízení budou svedeny i deš?ové vody ze st?echy objektu. 
Hladina podzemní vody nebyla zjišt?na. 
 
d) Údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat?ení, pop?ípad? nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Projekt je v souladu s územním plánem m?sta Ostravy. Parcela je v sou?asnosti vedená jako 
orná p?da, ale územním plánem m?sta je spolu se sousedními parcelami ur?ena k zastav?ní. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve?ejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop?ípad? 
s regula?ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v p?ípad? stavebních úprav podmi?ujících zm?nu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn? plánovací dokumentací 
 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím vydaným na základ? dokumentace pro územní 
?ízení p?íslušným ú?adem. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území 
 
Objekt denního stacioná?e je navržen v souladu s vyhláškou ?. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území ve zn?ní pozd?jších p?edpis? [16]. Objekt byl na pozemek 
umíst?n tak, aby byly dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 
 
g) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? 
 
Požadavky dot?ených orgán? jsou sou?ástí projektové dokumentace pro územní ?ízení a p?i 
realizaci budou dodrženy. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
 
Pro stavbu nejsou plánovány žádné výjimky ani úlevová ?ešení.  
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i) Seznam souvisejících a podmi?ujících investic 
 
Žádné související a podmi?ující investice nejsou p?i realizaci stavby zapot?ebí. 
 
j) Seznam pozemk? a staveb dot?ených provád?ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 
Ze severní strany pozemek sousedí s již zastav?ným pozemkem 1205/1. Na západní stran? je 
zastav?ný pozemek 1226/7 a z východní strany se nachází komunikace Na Pláni, 1226/22. 
Z jižní strany sousedí s parcelou 1226/92, nezastav?ná orná p?da. 
 
Parcela ?. 1205/1 
- Vlastník  Statutární m?sto Ostrava, Prokešovo nám?stí 1803/8, Moravská          
Ostrava, 70200 Ostrava, sv??ená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: M?stský obvod 
Nová B?lá, Mitrovická 100/342, Nová B?lá, 72400 Ostrava 
- ?íslo LV  862 
- Vým?ra  3865 m2 
- Druh pozemku ostatní plocha 
 
Parcela ?. 1226/7 
- Vlastník  Mácha Radek Mgr., Úhledná 455/11, Nová B?lá, 72400 Ostrava 
- ?íslo LV  749 
- Vým?ra  824 m2 
- Druh pozemku orná p?da 
 
Parcela ?. 1226/12 
- Vlastník  Statutární m?sto Ostrava, Prokešovo nám?stí 1803/8, Moravská          
Ostrava, 70200 Ostrava, sv??ená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: M?stský obvod 
Nová B?lá, Mitrovická 100/342, Nová B?lá, 72400 Ostrava 
- ?íslo LV  862 
- Vým?ra  759 m2 




Parcela ?. 1226/22 
- Vlastník  Statutární m?sto Ostrava, Prokešovo nám?stí 1803/8, Moravská          
Ostrava, 70200 Ostrava, sv??ená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: M?stský obvod 
Nová B?lá, Mitrovická 100/342, Nová B?lá, 72400 Ostrava 
- ?íslo LV  862 
- Vým?ra  1297 m2 
- Druh pozemku ostatní plocha, komunikace 
 
Parcela ?. 1226/34 
- Vlastník  SJM Dlugoš Petr a Dlugošová Sylva, Dlugoš Petr, Jana Ziky 
1950/10, Poruba 70800 Ostrava; Dlugošová Sylva, Lumírova 521/24 Výškovice, 70030 
Ostrava 
- ?íslo LV  1411 
- Vým?ra  1270 m2 
- Druh pozemku orná p?da 
 
Parcela ?. 1226/92 
- Vlastník  Statutární m?sto Ostrava, Prokešovo nám?stí 1803/8, Moravská          
Ostrava, 70200 Ostrava, sv??ená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: M?stský obvod 
Nová B?lá, Mitrovická 100/342, Nová B?lá, 72400 Ostrava 
- ?íslo LV  1424 
- Vým?ra  2716 m2 




A.4 Údaje o stavb? 
 
a) Nová stavba nebo zm?na dokon?ené stavby 
 
Projekt ?eší novostavbu denního stacioná?e pro mentáln? i fyzicky handicapované. 
 
b) Ú?el užívání stavby 
 
Stavba bude užívána jako stacioná? pro mentáln? a fyzicky handicapované osoby a to zejména 
v pracovní dny od 7:00 do 18:00. 
 
c) Trvalá nebo do?asná stavba 
 
Stavba bude mít charakter trvalé stavby. 
 
d) Údaje o ochran? stavby podle jiných právních p?edpis? (kulturní památka 
apod.) 
 
Stavby se netýká žádná ochrana podle jiných právních p?epis?. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických 
požadavk? zabezpe?ujících bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba spl?uje požadavky podle vyhlášky ?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
[14], ve zn?ní vyhlášky ?. 20/2012 Sb. Zárove? se jedná o stavbu, ve které se budou nacházet 
osoby s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace. Proto jsou dodrženy 
i požadavky vyhlášky ?. 398/2009 Sb. [19]. 
 
f) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících 




Veškeré požadavky dot?ených orgán? budou dodrženy. Nejsou známy žádné požadavky 
vyplývající z jiných právních p?edpis?. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
 
P?i realizaci stavby nejsou vyžadovány žádné výjimky ani úlevová ?ešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastav?ná plocha, obestav?ný prostor, užitná 
plocha, po?et funk?ních jednotek a jejich velikost, po?et uživatel? / 
pracovník? apod.) 
 
Zastav?ná plocha:   502,53 m2 
Zpevn?né plochy:   587,96 m2 
Obestav?ný prostor stavby:  4114,80 m3 
Užitná plocha:    799,91 m2 
Po?et obytných místností:  11 
Po?et osob:    20 klient? + 5 zam?stnanc? 
 
i) Základní bilance stavby (pot?eby a spot?eby médií a hmot, hospoda?ení 
s deš?ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad? a emisí, 




Pot?eba vody byla stanovena podle vyhlášky ?. 428/2001 Sb. ve zn?ní pozd?jších p?edpis? [24]. 
Budova je z hlediska pot?eby vody uvažována jako kancelá?ská budova bez stravování. Na 
jednu osobu v objektu je po?ítána pot?eba vody 18 m3 (pro 250 pracovních dn? za rok). Pot?eba 
vody je po?ítána pro 25 osob. 
 
1. Pr?m?rná denní pot?eba vody 
 ?? ? ????? ? ?? ? ???? ?????  (1) 
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2. Maximální denní pot?eba vody 
 ?? ? ????????? ? ??????????????? (2) ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ??? ? ????? ????? 
 
3. Maximální hodinová pot?eba vody 
 ?? ? ??????????????????????????  (3) ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?????? ????? 
 
4. Ro?ní pot?eba vody 
 ?? ? ?? ? ??? ? ???? ????? (4) 
 
Pot?eba energie  
 
Celková dodaná energie za rok je 82,94 MWh/rok. Z toho ?iní 54,7 MWh/rok elektrická energie 
a 28,3 MWh/rok slunce a energie prost?edí 
 
Díl?í dodané energie: 
- Vytáp?ní   48,22 MWh/rok 
- V?trání    2,21 MWh/rok 
- Oh?ev teplé vody 17,73 MWh/rok 





j) Základní p?edpoklady stavby (?asové údaje o realizaci stavby, ?len?ní na 
etapy) 
 
P?edpokládané zapo?etí stavebních prací je v pr?b?hu ?ervence 2018 a dokon?ení v srpnu 2019. 
Stavební ?innosti budou probíhat v následujícím po?adí: 
 
1. Vyty?ení objektu a výkopové práce 
2. Provedení p?ípojek inženýrských sítí 
3. Betonáž základ?, prostupy sítí, hydroizolace stavby 
4. Zd?ní svislých konstrukcí 1.NP 
5. Pokládka a betonáž stropních konstrukcí 
6. Zd?ní svislých konstrukcí 2.NP 
7. Pokládka a betonáž stropních konstrukcí 
8. Provád?ní tepelných izolací 
9. Pokládání povlakové hydroizolace st?echy, výpln? otvor?, osazení klempí?ských 
výrobk? 
10. Rozvody elektroinstalace, topení, kanalizace, vzduchotechniky a vody 
11. Vnit?ní omítky a instalace sádrokartonových podhled? 
12. Lití podlah, položení podlahových krytin 





k) Orienta?ní náklady stavby 
 
Orienta?ní náklady stavby byly spo?ítány webovou aplikací na základ? obestav?ného prostoru 
stavby. http://www.sci-data.cz/vypocet-ceny-stavby  
 
Orienta?ní cena zd?né stavby - Výroba a služby (ne hala) - s obestav?ným prostorem 4114.8 m3 
je 31 799 174 K? (s DPH). Z toho je: 
Zemní práce (4%): 921 715 K? 
Základy (12.5%): 2 880 360 K? 
Hrubá stavba (konstrukce) (21.5%): 4 954 219 K? 
Topení, voda a kanalizace (11.5%): 2 649 931 K? 
St?echa (krov a krytina) (3%): 691 286 K? 
Výpln? otvor? (1%): 230 429 K? 
Úpravy povrch? a podlahy (14.5%): 3 341 218 K? 
Izolace tepelné a ostatní (4%): 921 715 K? 
Instalace elektro a ostatní (10.5%): 2 419 502 K? 
Dokon?ovací a ostatní práce (17.5%): 4 032 504 K? 
Mezisou?et (stavební objekty celkem): 23 042 880 K? 
Další náklady spojené se stavbou: 
Pr?zkum a projektové práce (5% navíc): 1 152 144 K? 
Náklady na umíst?ní stavby a ostatní náklady (5% navíc): 1 152 144 K? 
Rezerva (5% navíc): 1 152 144 K? 
 
Celková cena bez DPH: 26 499 312 K? 
DPH (20%): 5 299 862 K? 




A.5 ?len?ní stavby na objekty a technická a technologická za?ízení 
 
SO1 – Denní stacioná? 
SO2 – Vodovodní p?ípojka 
SO3 – Elektro p?ípojka 
SO4 – Kanaliza?ní p?ípojka 
SO5 – Deš?ová kanalizace 





B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Denní stacioná? pro mentáln? i fyzicky handicapované osoby bude postaven na parcele 
?. 1226/93, katastrální území Nová b?lá [704946], okres Ostrava-m?sto. Pozemek je 
v sou?asnosti vedený v katastru nemovitostí jako orná p?da a p?ed zahájením výstavby dojde 
k jeho vyjmutí ze zem?d?lského p?dního fondu. Pozemek je územním plánem m?sta Ostravy 
ur?en k zastav?ní a zám?r je v souladu s tímto plánem. P?ístup na pozemek je možný z ulice Na 
Pláni, pod touto komunikací se také nacházejí inženýrské sít?, na které bude stavba napojena. 
Parcela je rovinatá a velmi mírn? se svažuje k východu. 
 
b) Vý?et a záv?ry provedených pr?zkum? a rozbor? (geologický pr?zkum, 
hydrogeologický pr?zkum, stavebn? historický pr?zkum apod.) 
 
V nižších stupních dokumentace projektu byl proveden geologický pr?zkum, radonový 
pr?zkum a hydrogeologický pr?zkum. 
 
P?i hydrogeologickém pr?zkumu, který byl proveden v nižších stupních dokumentace, byla 
zjišt?na velmi dobrá schopnost p?dy vsakovat tzn., že je možné zasakování deš?ových vod 
p?ímo na pozemku. 
 
Geologický pr?zkum, který byl proveden v nižších stupních dokumentace, prokázal 
dostate?nou únosnost zeminy v úrovni základové spáry, Rd = 300kPa. V rámci pr?zkumu byly 
vykopány t?i sondy, jejichž hloubka odpovídala hloubce základové spáry stavby, tj. 1,1 m od 
úrovn? terénu. 
 
Radonový pr?zkum, který byl proveden v nižších stupních dokumentace, zjistil, že radonový 
index pozemku nízký. Tomu odpovídá nízký radonový index stavby. Funkci protiradonového 
opat?ení bude plnit použitá hydroizolace, asfaltové pásy. 
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c) Stávající ochranná a bezpe?nostní pásma 
 
Na daném pozemku se žádná ochranná ani bezpe?nostní pásma nenacházejí. Ochranná pásma 
inženýrských sítí pod komunikací budou dodržena. Ochranná pásma p?ípojek inženýrských sítí 
a p?ípadné k?ížení ?i soub?h budou ?ešeny podle ?SN 73 6005 [33]. 
 
Ve vzdálenosti 83m od plánované budovy je stávající nadzemní vedení VVN 110kV. Ochranné 
pásmo vedení nezasahuje budovu ani pozemek. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Parcela se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. Žádné další zdroje škodlivých 
vliv? nejsou známy. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom?ry v území 
 
Stavba nebude mít p?i provozu žádný negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. B?hem 
výstavby m?že dojít ke zvýšené prašnosti a hlu?nosti. Dokon?ením stavby se nezatíží životní 
prost?edí a odtokové pom?ry na území z?stanou nezm?n?ny. Deš?ové vody ze zpevn?ných 
ploch a st?echy objektu budou zasakovány p?ímo na pozemku investora. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d?evin 
 
Pozemek je v celý porostlý travním porostem a nenacházejí se na n?m žádné d?eviny, které by 






g) Požadavky na maximální zábory zem?d?lského p?dního fondu nebo 
pozemk? ur?ených k pln?ní funkce lesa 
 
Na pozemku se nenachází plocha plnící funkci lesa. V katastru nemovitostí je pozemek vedený 
jako orná p?da a p?ed zapo?etím stavebních prací musí být vyjmut ze zem?d?lského p?dního 
fondu. 
 
h) Územn? technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 
P?ístup na pozemek je možný z ulice Na Pláni a výstavbou parkovišt? dojde k propojení s ulicí 
Úhledná. Stavba bude napojena na inženýrské sít?, které vedou pod komunikací Na Pláni. 
 
i) V?cné a ?asové vazby stavby, podmi?ující, vyvolané, související investice 
 




B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Ú?el užívání stavby, základní kapacity funk?ních jednotek 
 
Jedná se o novostavbu denního stacioná?e pro mentáln? i fyzicky handicapované osoby. Doba 
provozu bude zejména v pracovní dny od 7:00 do 18:00. P?edpokládaný po?et klient? je 20. 
P?i projektování byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky ?íslo 268/2009 
Sb. [14] a požadavky na bezbariérové užívání stavby vyhlášky ?. 398/2009 Sb. [19]. 
 
Zastav?ná plocha:   502,53 m2 
Zpevn?né plochy:   587,96 m2 
Obestav?ný prostor stavby:  4114,80 m3 
Užitná plocha:    799,91 m2 
Po?et obytných místností:  11 
Po?et osob:    20 klient? + 5 zam?stnanc? 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ?ešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ?ešení 
 
Pro dané území není vypracován regula?ní plán. Objekt je zasazen do severozápadního rohu 
pozemku. 
 
b) Architektonické ?ešení – kompozice tvarového ?ešení, materiálové a barevné 
?ešení 
 
Denní stacioná? má obdélníkový p?dorys s atriem uprost?ed, je nepodsklepený a má dv? 
nadzemní podlaží. St?echa objektu je plochá, se spádem do prost?edního atria. Jako st?ešní 
krytina objektu bude použita povlaková hydroizola?ní fólie PVC-P. St?echa je po vn?jším 
obvodu opat?ena atikou s atikovým plechem. Omítka je silikátová a bude mít odstín sv?tle 




B.2.3 Celkové provozní ?ešení, technologie výroby 
 
Stavba je navržena pro pé?i o 20 handicapovaných klient? v pracovní dny od 7:00 do 18:00. 
P?edpokládaný po?et zam?stnanc? je 5. V prvním nadzemním podlaží se hned za vstupem do 
objektu nachází zádve?í a vrátnice. Ze zádve?í je p?ístupná chodba, která vede kolem celého 
atria a z které je také p?ístupné druhé nadzemní podlaží, a to po schodišti i výtahem, a na 
západní stran? budovy je umíst?na herna s kuchy?kou, ve které budou klienti trávit nejvíce 
?asu. V jihovýchodním rohu budovy se nachází šatny pro klienty a naproti šatnám je 
fyzioterapeutická místnost se skladem pom?cek. Na severní stran? budovy jsou hygienická 
za?ízení, a to konkrétn? dv? bezbariérové WC s asistencí, jedna bezbariérová koupelna a WC 
klasické pro muže a ženy. V druhém nadzemním podlaží jsou tato hygienická za?ízení stejná. 
 
Chodba v 2.np také probíhá kolem prost?edního atria. Naproti výstupnímu ramenu schodišt? 
jsou šatny pro zam?stnance stacioná?e a na jižní stran? mají ?ty?i kancelá?e. Na východní stran? 
se potom nachází místnost pro muzikoterapii a dílny se skladem pom?cek. Na západní stran? 
je arteterapie a speciální terapeutická místnost, která je pro tyto ú?ely speciáln? odhlu?n?ná. 
 
Objekt bude postaven za použití b?žných stavebních postup? pro zd?né budovy. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Denní stacioná? bude stavbou ob?anského vybavení, ve které se budou pohybovat osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je tedy uzp?soben pro pohyb t?chto osob, 
podle požadavk? vyhlášky ?. 398/2009 Sb. [19], o obecných požadavcích zabezpe?ujících 
bezbariérové užívání staveb. Dále bude objekt vybaven jednou bezbariérovou koupelnou na 
každém pat?e a dv?ma záchodovými kabinami na každém pat?e s využitím asistence. 
 
B.2.5 Bezpe?nost p?i užívání stavby 
 
Stavba bude postavena za použití pouze certifikovaných materiál? a výrobk? tak, aby p?i 
užívání nedocházelo k pracovním úraz?m, nehodám nebo pád?m. Technická za?ízení a rozvody 




B.2.6 Základní charakteristika objekt? 
 
a) Stavební ?ešení 
 
Objekt je navržen jako klasická zd?ná stavba, založená na základových pásech, s plochou 
st?echou. Obvodové st?ny a vnit?ní nosné st?ny jsou vyzd?ny z vápenopískových cihel KM 
Beta Sendwix 8DF-LD, vnit?ní nenosné st?ny jsou vyzd?ny zdivem KM Beta Sendwix 6DF-LD 
a p?í?ky jsou ze zdiva KM Beta Sendwix 4DF-LD. Stropy jsou z železobetonových dutinových 
panel? STROPSYSTEM. St?echa objektu je plochá, se sklonem 2% až 4,5%. Hydroizola?ní 
vrstva fólie PVC-P. 
 
b) Konstruk?ní a materiálové ?ešení 
 
Materiály a skladby konstrukcí jsou popsány v ?ásti D. 1.2. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Budova je navržena s ohledem na všechny druhy zatížení, která mohou nastat, vypo?ítaných 
podle platných norem. Veškeré konstrukce jsou vyhovující v mezním stavu použitelnosti 
i mezním stavu únosnosti a to b?hem užívání i v pr?b?hu výstavby. Toto bude doloženo 
statickým posudkem budovy. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za?ízení 
 
a) Technické ?ešení 
 
Objekt bude vytáp?n pomocí podlahového vytáp?ní, kde bude zdrojem tepla dvojice tepelných 
?erpadel Viessman Vitocal 100-S. Dále je v budov? ?ešeno nucené v?trání s rekuperací tepla 
vzduchotechnickou jednotkou Atrea Duplex 3500 Multi Eco-V. Podrobn?jší popis technického 





b) Vý?et technických a technologických za?ízení 
 
Zdroje tepla, otopná soustava, vzduchotechnické rozvody a jednotka a regulace systému 
vytáp?ní a v?trání jsou podrobn? ?ešeny v ?ásti D. 1.4. 
 
B.2.8 Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
 
Budova je rozd?lena do t?í požárních úsek?. První požární úsek bude tvo?en technickou 
místností v 1.NP, kde budou umíst?ny zdroje tepla a vzduchotechnická jednotka. Místnost bude 
zárove? strojovnou hydraulického výtahu. Druhý požární úsek je chrán?ná úniková cesta, tj. 
chodba a zádve?í v 1.NP a 2.NP. T?etí úsek potom tvo?í všechny ostatní místnosti v budov?. 
 
Požární d?lící konstrukce jsou neho?lavé, (konstruk?ní systém DP1) a spl?ují požární odolnost 
REI, respektive EI, 120 minut. Prostupy p?es požárn? d?lící konstrukce s plochou v?tší než 
40000 mm2 budou opat?eny automatickou požární klapkou.   
 








B.2.9 Zásady hospoda?ení s energiemi 
 
a) Kritéria tepeln? technického hodnocení 
 
Budova je navržena podle normy ?SN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov [28] – ?ást 3 
Návrhové hodnoty veli?in podle t?chto kritérií: 
Návrhová venkovní teplota:    ?e =    - 15°C 
Návrhová venkovní vlhkost vzduchu:  ?e =  84% 
P?evažující návrhová vnit?ní teplota:   ?i =  20°C 
Návrhová vnit?ní vlhkost vzduchu:   ?i =  50% 
Zatížení v?trem v krajin?:    normální 
 
Jednotlivé konstrukce jsou hodnoceny podle normy ?SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov [28] – ?ást 2 Požadavky (Tabulka 1 Vyhodnocení sou?initele prostupu tepla). Detailní 
vyhodnocení požadavk? normy bylo provedeno v softwaru Teplo 2015 a je sou?ástí P?íloh. 
 
Z Tabulky 1 vyplývá, že všechny konstrukce vyhoví požadavk?m normy ?SN 73 0540-2:2011 
Tepelná ochrana budov [28] – ?ást 2 Požadavky a v?tšina konstrukcí vyhoví i požadavk?m pro 
pasivní domy. Konstrukce Podlaha výtah není hodnocena, protože se jedná o konstrukci mezi 




Název konstrukce  
Typ konstrukce podle 
?SN 73 0540-2:2011 
Požadované 









St?na vn?jší St?na vn?jší 0,30 T?žká: 0,25 
Lehká: 0,20 
0,18 až 0,12 0,165 
Podlaha na zemin? 
Podlaha a st?na 
vytáp?ného prostoru 
p?ilehlá k zemin? 
0,45 0,30 0,22 až 0,15 0,153 
St?echa jednopláš?ová St?echa plochá a šikmá se 
sklonem do 45° v?etn? 0,24 0,16 0,15 až 0,10 0,105 
Podlaha nad exteriérem Strop s podlahou nad 
venkovním prostorem 
0,24 0,16 0,15 až 0,10 0,133 
Podlaha výtah Podlaha nevytáp?ného 
prostotu p?ilehlá k zemin? 
- - - 3,007 
St?na vnit?ní 180 
St?na vnit?ní mezi prostory 
s rozdílem teplot do 5°C 
v?etn? 
2,7 1,8 - 1,357 
St?na vnit?ní 250 
St?na vnit?ní mezi prostory 
s rozdílem teplot do 5°C 
v?etn? 
2,7 1,8 - 1,080 
St?na vnit?ní 125 
St?na vnit?ní mezi prostory 
s rozdílem teplot do 5°C 
v?etn? 
2,7 1,8 - 1,700 






Tepeln? technické hodnocení kritického stavebního detailu 
 
Byl hodnocen lineární sou?initel prostupu tepla stavebního detailu styku obvodové st?ny 
a základu.  
 
Budova je založena na základových pásech, z prostého betonu, o tl. 400 mm. Na pásech se 
nachází podkladní beton s tl. 150 mm. Základ je ze strany exteriéru zateplen izolací z XPS 
polystyrenu, o tl. 100 mm. V oblasti soklu je navíc 
izolace XPS s tl. 75 mm. Obvodové st?ny jsou založeny 
na izola?ním zakládacím prvku KMB Sendwix Therm 
16DF-D. Samotné obvodové st?ny jsou potom z KMB 
Sendwix 8DF-LD a jsou zatepleny 200mm polystyrenu 
EPS Greywall. Podlaha je izolována izolací EPS 150S 




Výpo?et byl provád?n v programu Area 2011, kde byl 
vytvo?en model detailu pro výpo?et tepelné propustnosti L2D (5). P?i tomto výpo?tu je uvažován 
celý detail. Model má délku 9,5 m, což p?edstavuje ½ p?dorysného rozm?ru budovy. Délka 
zeminy p?ed obvodovou st?nou a její hloubka jsou uvažovány 10m. Okrajové podmínky byly 
zadány pro interiér 20°C a 50% vlhkost a pro exteriér -15°C a 84% vlhkost. Celková tepelná 
propustnost vyšet?ovaným detailem je: 
 ??? ? ???????? ???? ? (5) 
Pro výpo?et tepelné propustnosti pouze podlahou (6) byl model upraven a to tak, že byla 
odstran?na obvodová st?na, základ a tepelná izolace soklu a okrajové podmínky byly zadány 
pouze pro podlahu a venkovní zeminu. Tepelná propustnost zeminou je: 
 ?? ? ???????? ???? ? (6) 
 
Lineární ?initel prostupu tepla ? spo?teme podle vzorce (7): 
 
Obrázek 1 Detail soklu 
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? ????? ? ??????? ? ??????? ? ?? (7) 
 ??? ? ????????????????????????????????????????????????? ?? ? ???????????????????????????????????? ?????? ? ???????????????????????????????????????? ?????? ? ??????????????? 
 ? ? ???????? ? ?????? ? ?????? ? ??????? ? ??? ??????? ????? (8) 
 
 
Lineární ?initel prostupu tepla pro vyšet?ovaný detail je ? = -0,001065 W/m.K (8). Hodnota je 
záporná, což znamená, že ztráta lineární tepelnou vazbou je již obsažena v tepelné ztrát? 
okolních konstrukcí. Jedná se o styk vn?jší st?ny a další konstrukce, s výjimkou výpln? otvoru, 
pro který ?SN 73 0540 [28] stanovený požadavek ?k,N = 0,60 W/m.K. Detail spl?uje 
i doporu?enou hodnotu ?k,N = 0,20 W/m.K (9). 
 ? ? ????????? ? ??? ? ???? (9) 
 




Tabulka 2Požadavky ?SN 73 0540 na lineární ?initel prostupu tepla 
 
Protokoly z výpo?tového softwaru jsou sou?ástí p?íloh. 
 
Tepelná stabilita místnosti v zimním období 
 
Pro hodnocení tepelné stability byla vybrána kritická místnost ?. 2.07 Kancelá?. Daná místnost 
spl?uje požadavek ?SN 73 0540-2  [28] na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním 
období ??V,N = 4,00 °C. Pokles teploty za 24 hodin otopné p?estávky je ??V,24 = 2,72 °C. 
Požadavek normy je spln?n. 
 
Hodnocení bylo provedeno v softwaru Simulace 2015. Protokol o výpo?tu je sou?ástí p?íloh. 
 
Tepelná stabilita místnosti v letním období 
 
Pro hodnocení tepelné stability byla vybrána kritická místnost ?. 2.07 Kancelá?. V místnosti 
jsou uvažovány izola?ní trojskla s prostupnosti slune?ního zá?ení g = 0,5 a žaluzie, tmavých 
odstín?, s úhlem 45° na vn?jší stran? zasklení. Daná místnost spl?uje požadavek ?SN 73 0540-
2 [28] na nejvyšší denní teplotu v místnosti ?max,N = 27 °C. Maximální teplota v místnosti je 
?max = 25,82 °C. Požadavek normy je spln?n. 
 
Hodnocení bylo provedeno v softwaru Simulace 2015. Protokol o výpo?tu je sou?ástí p?íloh. 
 
 




Pro návrhové hodnoty pro oblast Ostrava (?e =  -15°C) byla vypo?tena celková tepelná ztráta 
objektu na 19,771 kW. Z toho ztráta prostupem tepla ?iní 18,224 kW a ztráta zp?sobená 
infiltrací vzduchu 1,547 kW. M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní Ea = 35 kWh/m2.a. Ro?ní pot?eba 
tepla na vytáp?ní budovy je 35,004 MWh. Celková dodaná energie budovy ?iní 82,940 MWh 
(298,584 GJ) 
 
Podle pr?kazu energetické náro?nosti budovy je objekt za?azen do kategorie A – mimo?ádn? 
úsporná. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdroj? energie 
 
Budova bude využívat alternativní zdroje energie a to konkrétn? tepelné ?erpadlo vzduch – 
voda. Z hlediska snížení pot?eby neobnovitelné primární energie budovy je možné uvažovat 
o dopln?ní budovy fotovoltaickými panely, p?ípadn? solárními kolektory, a to zejména p?i 
využití dota?ních titul?. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost?edí 
 
Zásady ?ešení parametr? stavby (v?trání, vytáp?ní, osv?tlení, zásobování vodou, odpad? apod.) 
a dále zásady ?ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
 
V?trání objektu je ?ešeno primárn? nuceným v?tráním s rekuperací a elektrickým doh?evem 
vzduchu. V p?ípad? pot?eby je možno v?trat otev?ením okenních otvor?. Budova je vytáp?na 
podlahovým vytáp?ním s teplotním spádem 35/30 respektive 30/25. Zdrojem tepla pro 
podlahové topení je tepelné ?erpadlo vzduch – voda. Místnosti v budov? budou osv?tleny 
p?irozen?, okenními otvory, a um?le elektrickým LED osv?tlením. Zásobování vodou je 
zajišt?no vodovodní p?ípojkou HDPE 32x3,4 mm PN 10. 
 
Uvnit? stavby se po dokon?ení nebude nacházet žádný zdroj hluku, vibrací nebo prašnosti. 
V okolí stavby budou stacionárním zdrojem hluku venkovní jednotky tepelného ?erpadla. Podle 
dokumentace výrobce je hladina akustického výkonu venkovní jednotky 65,8 dB (A). Venkovní 
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jednotky budou uchyceny k samostatnému základu, aby se p?edešlo p?enosu vibrací do budovy. 
P?ed realizací bude provedena hluková studie, která zjistí, jestli bude hluk z jednotky ovliv?ovat 
okolní zástavbu a p?ípadn? ur?í opat?ení pro zabrán?ní ší?ení hluku. 
 
V pr?b?hu realizace se bude dbát na to, aby pracovní ?innosti byly v souladu s na?ízením vlády 
?. 272/2011 Sb. o ochran? zdraví p?ed nep?íznivými ú?inky hluku a vibrací [20]. V pr?b?hu 
výstavby m?že být staveništ? krátkodob? zdrojem hluku a prašnosti. 
 
B.2.11 Ochrana stavby p?ed negativními ú?inky vn?jšího prost?edí 
 
a) Ochrana p?ed pronikáním radonu 
 
Radonovým pr?zkumem, který byl proveden v nižších stupních dokumentace, bylo zjišt?no, že 
radonový index na území je nízký. Navrženým protiradonovým opat?ením je d?sledn? 
provedená hydroizolace stavby. 
 
b) Ochrana p?ed bludnými proudy 
 
V blízkosti stavby se nenacházejí žádné zdroje bludných proud?. 
 
c) Ochrana p?ed technickou seizmicitou 
 
Na dot?eném území nedochází k technické seizmicit?. 
 
d) Ochrana p?ed hlukem 
 
V okolí objektu se nenacházejí žádné významné zdroje hluku. Vzduchová nepr?zvu?nost 
obvodových konstrukcí a výplní otvor? je dostate?ná. 
 
e) Protipovod?ová opat?ení 
 
Vzhledem k výškovým pom?r?m na daném území nejsou protipovod?ová opat?ení zapot?ebí. 
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B.3  P?ipojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Inženýrské sít? jsou vedeny pod ulicí Na Pláni. Napojovací místa technické infrastruktury jsou 
pod touto komunikací. P?ípadný soub?h a k?ížení sítí a p?ípojek bude ?ešeno podle ?SN 73 
6005 [33]. 
 
b) P?ipojovací rozm?ry, výkonové kapacity a délky 
 
Vodovodní p?ípojka je napojená na hlavní vodovodní ?ad, z potrubí HDPE DN 110, navrtávkou 
s navrtávacím pasem a osazená šoupátkem. P?ípojka je z potrubí HDPE DN 32x3,4mm, délky 
25,42 m. Potrubí bude uloženo do nezámrzné hloubky, tj. 1,2m pod úrovní terénu a bude 
podsypáno pískovým podsypem, tl. 100 mm, a zasypáno pískovým obsypem, tl. 300 mm, od 
horní hrany potrubí, na kterém je uložena modrá výstražná fólie. Vodom?rná sestava se nachází 
ve vodom?rné šacht? na hranici pozemku. 
 
Kanaliza?ní p?ípojka je napojená do obecní splaškové kanalizace, PVC DN 300. Délka 
splaškové kanalizace je 37,20 m a je z potrubí PVC KG DN 150mm. P?ípojka má minimální 
sklon 2%. Potrubí p?ípojky bude podsypáno pískovým podsypem, tl. 150mm, a zasypáno 
pískovým obsypem s celkovou tlouš?kou 300mm od horní hrany potrubí. U hranice pozemku 
bude osazena plastová revizní šachta DN 400mm. 
 
Deš?ová kanalizace odvádí deš?ové vody ze st?echy objektu a ze zpevn?ných ploch p?ed 
budovou. Deš?ové svody ze st?echy i kanálové vpusti budou opat?eny lapa?i naplavenin. 
Potrubí PVC-KG DN 150 bude mít minimální sklon 2% a bude kon?it v revizní šacht? DN 600, 
odkud budou vedeny 3 v?tve drenážního potrubí DN 125, které slouží jako vsakovací za?ízení. 
Potrubí p?ípojky bude podsypáno pískovým podsypem, tl. 150mm, a zasypáno pískovým 
obsypem s celkovou tlouš?kou 300mm od horní hrany potrubí. Délka potrubí deš?ové 
kanalizace je 86,46 m. 
 
P?ípojka elekt?iny je p?ipojena na napájecí soustavu 3+N+PE AC 50 Hz, 400V/230V/TN-S. 
Elektrom?r a hlavní jisti?, 35 A, jsou umíst?ny v plastové sk?íni na hranici pozemku. P?ípojka 
41 
 
je vedena kabelem CYKY J 5x10, který je uložen v hloubce 0,8 m v plastové chráni?ce. Délka 
elektrické p?ípojky je 26,79 m. 
 
B.4  Dopravní ?ešení 
 
a) Popis dopravního ?ešení 
 
Objekt denního stacioná?e bude p?ístupný z ulice Na Pláni a z ulice Úhledná, novou 
komunikací, která bude vybudována v rámci tohoto projektu a propojí tyto dv? ulice. Na nové 
komunikaci bude také parkovišt? pro klienty a zam?stnance stacioná?e. P?ed objektem bude 
vydlážd?ný chodník o ší?ce 1,5 m, který bude napojený na vstup do budovy. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
P?íjezd na pozemek je možný z ulice Na Pláni. Kolmo na tuto ulici bude vybudována nová 
komunikace, která propojí ulici Na Pláni a Úhledná. Z této nové komunikace bude p?ístupné 
parkovací stání u budovy. Komunikace i parkovací stání budou pokryty obalovaným 
asfaltovým kamenivem na št?rkovém loži. 
 
c) Doprava v klidu 
 
Klienti a zam?stnanci denního stacioná?e budou mít k dispozici 10 bezbariérových parkovacích 
stání a 3 b?žné parkovací stání. Parkovací stání budou spl?ovat požadavky vyhlášky ?. 
398/2009 Sb. [19], o obecných požadavcích zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb. 
 
d) P?ší a cyklistické stezky 
 
Pro budovu bude vystav?n chodník, s ší?kou 1,5 m, ze zámkové dlažby, tl. 6 mm, uložené na 





B.5  ?ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
P?ed zapo?etím stavebních prací bude na míst? budovy a zpevn?ných ploch sejmuta ornice. Ta 
bude uložena na vhodné místo na pozemku a bude použita na terénní úpravy v dokon?ovací 
fázi stavby. Cílem terénních úprav bude vyrovnat výškové rozdíly mezi budovou, zpevn?nými 
plochami a stávajícím terénem a bude vytvo?en plynulý p?echod. 
 
b) Použité vegeta?ní prvky 
 
Upravované plochy budou po dokon?ení stavebních prací zatravn?ny. V atriu budovy bude 
vysazena ke?ová zele?. Na pozemku v okolí budovy dojde k výsadb? strom? dle p?ání 
investora. 
 
c) Biotechnická opat?ení 
 





B.6  Popis vliv? stavby na životní prost?edí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prost?edí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p?da 
 
Vliv stavby na životní prost?edí bude zanedbatelný. Vzhledem k použitému zdroji tepla nebude 
budova produkovat žádné emise. Zdrojem hluku mohou být venkovní jednotky tepelných 
?erpadel. Toto bude p?edm?tem hlukové studie. B?hem provozu budovy nebude docházet ke 
zne?iš?ování vody ani p?dy. Odpad z provozu budovy bude shromaž?ován v popelnicích 
a bude v pravidelných intervalech odvážen. 
 
b) Vliv stavby na p?írodu a krajinu (ochrana d?evin, ochrana památných strom?, 
ochrana rostlin a živo?ich? apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin? 
 
Vzhled budovy nebude nijak narušovat ráz krajiny a okolní zástavby. Na dot?eném pozemku 
se nenachází žádné stromy ani d?eviny, které by vyžadovaly kácení. Pozemek není ani 
stanovišt?m chrán?ných nebo významných druh? rostlin a živo?ich?. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chrán?ných území Natura 2000 
 
Stavba nebude mít vliv na chrán?ná území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohledn?ní podmínek ze záv?ru zjiš?ovacího ?ízení nebo stanoviska 
EIA 
 
Pro danou stavbu není vyžadován proces EIA. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpe?nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p?edpis? 
 
Budou stanovena ochranná pásma p?ípojek inženýrských sítí podle ?SN 73 6005 [33], p?ípadn? 
podle pokyn? provozovatele. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba denního stacioná?e nebude využívána k ochran? obyvatelstva podle požadavk? civilní 
ochrany. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) Pot?eby a spot?eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt?ní 
 
Elekt?ina bude p?ipojena ze sloupku elektrom?ru p?es elektrom?rné hodiny. 
 
Po instalaci vodom?rné sestavy bude voda odebírána z vodovodní p?ípojky. 
 
b) Odvodn?ní staveništ? 
 
Staveništ? bude odvodn?no do obecní splaškové kanalizace a bude zabrán?no splavování 
ne?istot na komunikaci, respektive na sousední pozemky. 
 
c) Napojení staveništ? na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
P?ístup na staveništ? je možný z ulice Na Pláni. Dopravní napojení je ?ešeno v bod? B.4. 
 
d) Vliv provád?ní stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Provád?ní stavby m?že zp?sobovat krátkodob? zvýšenou prašnost a hlu?nost. 
 
e) Ochrana okolí staveništ? a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d?evin 
 
Stavební práce budou probíhat pouze na dot?eném pozemku. Stavební technika musí být p?ed 
výjezdem ze staveništ? o?išt?na, aby nedocházelo ke zne?iš?ování komunikace. Na pozemku 
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se nenachází žádné stávající objekty, které by bylo pot?eba demolovat. Stavba nevyžaduje 
žádné kácení d?evin.  
 
f) Maximální zábory pro staveništ? 
 
Stavba nevyžaduje zábory dalších pozemk?. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad? a emisí p?i výstavb?, 
jejich likvidace 
 
Odhadované množství odpad? je 2 % z celkového obestav?ného prostoru tj. 82 m3. 
 
Nakládání s odpady musí odpovídat vyhlášce ?. 383/2001 Sb. Odvoz a likvidaci zajistí 
dodavatel stavebních prací. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p?ísun nebo deponie zemin 
 
P?ed zahájením stavebních prací bude v míst? budovy a zpevn?ných ploch provedeno sejmutí 
ornice a to do hloubky 300 mm pod PT. Celkem se jedná o plochu 1090,49m2, tj. 327,15 m3 
zeminy. Ornice se uskladní na vhodné místo na staveništi a pozd?ji bude použita na terénní 
úpravy v okolí objektu. 
 
i) Ochrana životního prost?edí p?i výstavb? 
 
Stavební ?innost m?že zp?sobit krátkodob? zvýšenou prašnost a hlu?nost. Tato ale nebude 
významn? zne?iš?ovat životní prost?edí. Vyprodukovaný stavební odpad bude likvidován 
v souladu s vyhláškou ?. 383/2001 Sb. 
j) Zásady bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci na staveništi, posouzení 





Na staveništi se bude dbát zásad bezpe?nosti a ochrany zdraví p?i práci podle platných právních 
p?edpis?. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot?ených staveb 
 
Stavba neovlivní bezbariérové užívání ostatních staveb. 
 
l) Zásady pro dopravn? inženýrské opat?ení 
 
Pro stavbu nejsou pot?eba žádná dopravn? inženýrská opat?ení. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provád?ní stavby (provád?ní stavby za 
provozu, opat?ení proti ú?ink?m vn?jšího prost?edí p?i výstavb? apod.) 
 
Pro provád?ní stavby není zapot?ebí žádných speciálních podmínek. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující díl?í termíny 
 
P?edpokládané zapo?etí stavebních prací je v pr?b?hu ?ervence 2018 a dokon?ení v srpnu 2019. 
Stavební ?innosti budou probíhat v tomto po?adí: 
14. Vyty?ení objektu a výkopové práce 
15. Provedení p?ípojek inženýrských sítí 
16. Betonáž základ?, prostupy sítí, hydroizolace stavby 
17. Zd?ní svislých konstrukcí 1.NP 
18. Pokládka a betonáž stropních konstrukcí 
19. Zd?ní svislých konstrukcí 2.NP 
20. Pokládka a betonáž stropních konstrukcí 
21. Provád?ní tepelných izolací 
22. Pokládání hydroizolace st?echy, výpln? otvor?, osazení klempí?ských výrobk? 
23. Rozvody elektroinstalace, topení, kanalizace, vzduchotechniky a vody 
24. Vnit?ní omítky a instalace sádrokartonových podhled? 
25. Lití podlah, položení podlahových krytin 
26. Dokon?ovací práce, zpevn?né plochy, terénní úpravy 
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C Situa?ní výkresy 
 




D Dokumentace objekt? a technických a technologických za?ízení 
 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského projektu 
 




Jedná se o novostavbu denního stacioná?e pro pé?i o osoby mentáln? i t?lesn? postižené 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky ?íslo 




Zastav?ná plocha:   502,53 m2 
Užitná plocha:   799,71 m2 
Obestav?ný prostor:   3937,32 m2 
Po?et klient?:    20 
Po?et zam?stnanc?:   5 




Objekt je navržen jako klasická zd?ná stavba, založená na základových pásech, s plochou 
st?echou. Obvodové st?ny a vnit?ní nosné st?ny jsou vyzd?ny z vápenopískových cihel KM 
Beta Sendwix 8DF-LD, vnit?ní nenosné st?ny jsou vyzd?ny zdivem KM Beta Sendwix 6DF-
LD a p?í?ky jsou ze zdiva KM Beta Sendwix 4DF-LD. Stropy jsou z železobetonových 
dutinových panel? STROPSYSTEM. St?echa objektu je plochá, se sklonem 2% až 4,5%. 





Celkové provozní ?ešení 
 
Vstup do objektu je v 1.NP do zádve?í, hned za vstupem se nachází vrátnice. Zádve?í p?echází 
do chodby, která probíhá kolem celého centrálního atria, a po obvodu jsou rozmíst?ny místnosti. 
V západní ?ásti se nachází velká místnost, která slouží jako herna a v jejím rohu je potom 
kuchy?ka. Na severní stran? se nachází dva bezbariérové záchody, dále bezbariérová koupelna 
a WC pro zam?stnance a technická místnost. Ve východní ?ásti 1.NP je potom 
fyzioterapeutická místnost se skladem pom?cek a dále šatny pro p?evlékání klient?. P?ístup do 
2.NP je možný po schodišti nebo výtahem. Pod schodišt?m je umíst?na úklidová místnost. 
 
V 2.NP je výstup ze schodišt? do chodby, která obíhá celé atrium. Po obvodu objektu 
jsou rozmíst?ny terapeutické a administrativní místnosti. Na jižní stran? se nachází šatny pro 
zam?stnance a kancelá?ské místnosti. Na západ jsou orientovány místnosti pro arteterapii 
a terapeutická místnost. Na severní stran? se nachází sociální za?ízení, shodné s 1.NP, dv? 
bezbariérové WC kabiny, jedna bezbariérová koupelna a WC pro zam?stnance. Na východní 
stran? se potom nachází dílny se skladem pom?cek a místnost pro muzikoterapii. 
 
TABULKA MÍSTNOSTÍ 
?. m. NÁZEV MÍSTNOSTI Plocha [m2] Podlaha St?ny Strop Pozn. 
1.01 ZÁDVE?Í, CHODBA 90,09 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.02 VRÁTNICE 9,03 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.03 HERNA, KUCH?KA 119,88 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.04 WC BEZBARIÉROVÉ 6,64 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
1.05 WC BEZBARIÉROVÉ 6,64 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
1.06 KOUPELNA BEZBARIÉROVÁ 8,76 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
1.07 P?EDSÍ? WC ŽENY 2,6 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
1.08 WC ŽENY 3,2 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
1.09 P?EDSÍ? WC MUŽI 2,6 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
1.10 WC MUŽI 3,2 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
1.11 TECH. MÍSTNOST 19,86 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.12 SKLAD POM?CEK 11,96 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.13 FYZIOTERAPEUTICKÁ M. 66,62 KOBEREC JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.14 ŠATNA MUŽI 18,06 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.15 ŠATNA ŽENY 18,15 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
1.16 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 4,56 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  





?. m. NÁZEV MÍSTNOSTI Plocha [m2] Podlaha St?ny Strop Pozn. 
2.01 CHODBA 113,9 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.02 ŠATNA ZAM?STNANCI, ŽENY 6,04 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.03 ŠATNA ZAM?STNANCI, MUŽI 6,04 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.04 KANCELÁ? 13,07 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.05 KANCELÁ? 13,59 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.06 KANCELÁ? 13,59 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.07 KANCELÁ? 22,5 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.08 ARTETERAPIE 29,43 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  




2.10 WC BEZBARIÉROVÉ 6,64 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
2.11 WC BEZBARIÉROVÉ 6,64 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
2.12 KOUPELNA BEZBARIÉROVÁ 8,76 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
2.13 P?EDSÍ? WC ŽENY 2,6 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
2.14 WC ŽENY 3,2 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
2.15 P?EDSÍ? WC MUŽI 2,6 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
2.16 WC MUŽI 3,2 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED OBKLAD 
2.17 DÍLNY 52,92 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.18 SKLAD POM?CEK 14,23 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
2.19 MUZIKOTERAPIE 60,51 DLAŽBA KER. JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED  
Tabulka 4 Tabulka místností 2.NP 
Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt je navržený pro bezbariérové užívání v souladu s vyhláškou ?. 398/2009 Sb [19]. Pro 
p?ístup do 2.NP je vybavený výtahem VOTO OH – TV, s rozm?rem kabiny 1100 x 2100 mm. 
Dále bude objekt vybaven jednou bezbariérovou koupelnou na každém pat?e a dv?ma 




Objekt bude postaven za použití b?žných stavebních postup? pro zd?né stavby 
 
Konstruk?ní a stavebn? technické ?ešení stavby 
 




Bezpe?nost p?i užívání stavby 
 
D?m bude postaven za použití certifikovaných materiál? a výrobk? tak, aby p?i jeho užívání 
nedocházelo k nehodám, pád?m a úraz?m. Technická za?ízení a rozvody budou mít vystaveny 






St?na vn?jší       U=0,165 W/m2*K 
St?na vnit?ní 250      U=1,080 W/m2*K 
St?na vnit?ní 180      U=1,357 W/m2*K 
St?echa jednopláš?ová     U=0,105 W/m2*K 
Podlaha na zemin?      U=0,153 W/m2*K 
Podlaha nad exteriérem     U=0,133 W/m2*K 
     
Všechny konstrukce v objektu vyhoví na požadavky na sou?initel prostupu tepla U [W/m2*K], 
dané normou ?SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov [28] – ?ást 2 Požadavky. 
 
 
Osv?tlení a oslun?ní 
 
Osv?tlení obytných místností objektu je v souladu s vyhláškou ?. 268/2009 Sb. Obecn? 
technické požadavky na stavby [14]. 
 
Oslun?ní obytných místností objektu je v souladu s vyhláškou ?. 268/2009 Sb. Obecn? 







Vážená vzduchová nepr?zvu?nost obvodového zdiva byla stanovena p?ibližn? na R’w = 48 dB. 
Tato hodnota vyhoví požadavk?m normy ?SN 73 0532 [30] pro obvodové st?ny s ekvivalentní 
hladinou hluku za p?ed fasádou, v dob? od 6h do 22h, 70 – 75 dB, respektive 60 – 65 dB pro 
dobu od 22h do 6h. 
Akustické pohody ve vnit?ním prost?edí je dosaženo zejména vhodným dispozi?ním ?ešením, 
tj. odd?lením hlu?ných prostor od chrán?ných prostor dalším prostorem, tak, že žádný chrán?ný 
prostor p?ímo nesousedí s prostorem, kde se p?edpokládá vznik hluku. 
 
Vážená vzduchová nepr?zvu?nost vnit?ní st?ny, tl. 180 mm byla stanovena p?ibližn? na R’w 
=44 dB. Tato hodnota vyhoví požadavk?m normy ?SN 73 0532 [30] pro st?ny mezi 
kancelá?emi. 
 
Zásady hospoda?ení s energiemi 
 
Tato problematika je podrobn? ?ešena v bod? B.2.9. 
 
Pro návrhové hodnoty pro oblast Ostrava (?e =  -15°C) byla vypo?tena celková tepelná ztráta 
objektu na 19,771 kW. Z toho ztráta prostupem tepla ?iní 18,224 kW a ztráta zp?sobená 
infiltrací vzduchu 1,547 kW. M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní Ea = 35 kWh/m2.a. Ro?ní pot?eba 
tepla na vytáp?ní budovy je 35,004 MWh. Celková dodaná energie budovy ?iní 82,940 MWh 
(298,584 GJ) 
 










P?ed zahájením prací se objekt vyty?í a ozna?í se výšková rovina ± 0,000 m, od které se 
po?ítají ostatní výšky. Jako první dojde k sejmutí ornice do hloubky 300 mm od PT ve 
vzdálenosti 500 mm od budoucích obvodových st?n objektu. Tato bude uložena na vhodném 
míst? na staveništi a pozd?ji použita na terénní úpravy na pozemku. Rýha pro základové pásy 
bude vykopána v ší?ce 400 mm pod obvodovými st?nami, vnit?ními nosnými st?nami 




Do vykopané rýhy se provede betonáž základových pás?, litím z betonu C 25/30, 
v tlouš?ce 400 mm se stupn?m vlivu prost?edí X0 (bez nebezpe?í koroze nebo narušení). Do 
této spodní ?ásti pás? se zalije zemnící pásek 30x4 mm FeZn s vývody a betoná?ská výztuž 
Ø 8 mm pro sp?ažení s podkladní deskou. Do pás? se vloží chráni?ky v místech prostup? podle 
projektové dokumentace. V prostoru výtahové šachty je nutné osadit bedn?ní z d?vodu pot?eby 
rovného povrchu st?n. Z betonu C 25/30 se vybetonuje deska o tlouš?ce 150 mm. Vyztužená 
bude sítí z betoná?ské oceli Ø 6 mm, s velikostí ok 100x100 mm p?i spodním a horním okraji 
desky s minimálním krytím výztuže 25 mm. Horní hrana desky je ve výšce – 0,280 m. Po 
vyzrání betonu se po celé ploše desky provede hydroizolace asfaltovými pásy Glastek 40 




Obvodové zdivo je vyzd?no z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 8 DF-LD, na 
lepidlo ProfiMix ZM 921, tl. 240mm, a bude založeno na zakládacím izola?ním prvku Sendwix 
16 DF-D THERM. Zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolací Isover 
EPS Greywall, v tl. 200 mm. Na izolaci se nanese Cemix lepící a st?rkovací hmota s vloženou 
perlinkou. Další vrstvou je Cemix penetrace silikát a nakonec finální vrstva omítky Cemix 




Vnit?ní st?ny nosné jsou vyzd?ny z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 8 DF-
LD, na lepidlo ProfiMix ZM 921, tl. 240mm. Jako povrchová úprava je použita Cemix 
vápennosádrová omítka. 
 
Vnit?ní st?ny nenosné jsou vyzd?ny z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 6 DF-
LD, na lepidlo ProfiMix ZM 921, tl. 170mm. Jako povrchová úprava je použita Cemix 
vápennosádrová omítka. 
 
P?í?ky jsou vyzd?ny z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix 4 DF-LD, na lepidlo ProfiMix 




Podlaha na terénu se skládá z litého anhydritového pot?ru, tl. 60 mm, pod kterým se 
nachází PE fólie, která odd?luje anhydrit od tepelné izolace, kterou tvo?í polystyren Isover EPS 
150S v tl. 220 mm. Finální pochozí vrstvu tvo?í keramická dlažba. 
 
Strop nad 1.NP je tvo?ený železobetonovými dutinovými panely STROPSYSTEM s tl. 
250mm. Na prostor vedle schodišt? je vzhledem k malému sv?tlému rozp?tí použitá 
monolitická železobetonová deska, jednostrann? vyztužená, s tl. 250 mm. Na panelech, 
respektive desce, je vrstva kro?ejové izolace Isover TDPT v tl. 50mm. Izolace je zakryta 
separa?ní PE fólií. Na fólii je vrstva tepeln? izola?ních desek pro podlahové vytáp?ní 
Dekperimetr PV NR-75 s nopy pro umíst?ní potrubí podlahového vytáp?ní. Roznášecí vrstvu 
tvo?í litý anhydritový pot?r v tl. 60 mm. Pochozí vrstvu tvo?í keramická dlažba.  
 
Nadokenní a nadedve?ní p?eklady jsou provedeny ze systémových p?eklad? KM Beta 
Sendwix 8DF, 6DF a 4DF. P?eklad nad vstupními dve?mi, p?eklady u schodišt? a na chodbách 
jsou železobetonové, profil 250 x 250 mm, z betonu C 25/30, a výztuže dle návrhu statika. 
Dutinové panely s p?evislým koncem nad vstupem jsou sp?aženy jedním ocelovým profilem 
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Tabulka 5Tabulka p?eklad? 




St?echa objektu je jednopláš?ová plochá st?echa, tvo?ená železobetonovými dutinovými panely 
STROPSYSTEM s tl. 250mm. Na panelech je tepeln? izola?ní vrstva z izolace Isover EPS 
150S v tl. 400 mm. Na této vrstv? se nachází spádové klíny z EPS 150S v tl. 0 – 232 mm. 
Hydroizola?ní vrstvu tvo?í hydroizola?ní fólie PVC-P v tl. 2 mm.  
 
Po obvodu budovy je st?echa zakon?ena atikou, oplechovanou pozinkovaným plechem. St?echa 
je spádována sm?rem do st?edového atria, se spádem 2% - 4,5%, kde je zakon?ena bezatikov?. 
Do st?ešní izolace jsou kolmo k rovin? st?echy vloženy konzoly z OSB desek, tl. 25 mm po 525 
mm. Konzoly jsou na horní stran? spojeny OSB deskou, tl 22 mm, která tvo?í roh st?echy. 
 







Schodišt? je železobetonové, monolitické. Konstrukce schodišt? je op?ená do nosných vnit?ních 
st?n, do podlahy 1.NP a p?ekladu ve strop?. Schodišt? je dvouramenné, s podestou má 2 x 12 
stup??, s výškou stupn? 156 mm a délkou stupn? 320 mm a p?ekonává konstruk?ní výšku 
podlaží + 3,735 m, s úhlem 26°. Výška zábradlí schodišt? je 900 mm. Schodišt? spl?uje obecn? 




V objektu jsou osazena d?evohliníková okna od firmy Vekra, Aludesign IV96, s izola?ním 
trojsklem se sou?initelem prostupu tepla Uw = 0,79 W/m2*K a stavební hloubkou 96 mm. 
 
Vchodové dve?e v objektu jsou automatické posuvné dve?e Dorma ST Flex ES 200, zasklené 




V?trání v objektu bude centrální nucené. Blíže je ?ešeno v ?ásti D.1.5 Technické za?ízení 
budovy - v?trání. 
 
Malby a nát?ry 
 





V bezbariérových WC kabinách, v bezbariérové koupeln? a na WC pro zam?stnance, v 1.NP 
i v 2.NP je provedena sádrokartonová instala?ní p?edst?na o tl. 150 mm, ze sádrokarton? 






Ve všech místnostech objektu, vyjma technické místnosti, je proveden zav?šený 
sádrokartonový podhled. Sádrokartonové desky jsou kotveny do roštu z CD profil? 60x27x0,6 




V objektu bude nainstalován hydraulický výtah VOTO OH – T, s rozm?ry kabiny 1100 x 2100 
mm, nosností 1000 kg nebo 13 osob. Výtah spl?uje požadavky vyhlášky ?. 398/2009 Sb. 




Kolem objektu je ve vzdálenosti 300 mm od obvodových st?n proveden okapový chodník, 
z betonových zahradních obrubník? Pressbeton 50x200x1000 mm. Samotný chodník je 
vysypán p?írodním praným ka?írkem, frakce 16 – 32 mm. 
 
Pochozí plochy budou vydlážd?ny betonovou zámkovou dlažbou Pressbeton, tl. 60 mm. 
 
Sou?ástí realizace bude výstavba 3 b?žných parkovacích míst a 10 bezbariérových parkovacích 








- Cemix vápennosádrová omítka   tl.  5  mm 
- Zdivo Sendwix 8DF – LD    tl. 240 mm 
- Izolace EPS Greywall    tl. 200 mm 
- Cemix lepící a st?rkovací hmota   tl. 5 mm 
- Cemix Penetrace silikát    tl. - mm 
- Cemix Silikátová omítka    tl. 5 mm 
 
St?na vnit?ní 250 
- Cemix vápennosádrová omítka   tl.  5 mm 
- Zdivo Sendwix 8 DF - LD    tl. 240 mm 
- Cemix vápennosádrová omítka   tl.  5 mm 
 
St?na vnit?ní 180 
- Cemix vápennosádrová omítka   tl.  5 mm 
- Zdivo Sendwix 6 DF - LD    tl. 170 mm 
- Cemix vápennosádrová omítka   tl.  5 mm 
 
St?na vnit?ní 125 
- Cemix vápennosádrová omítka   tl.  5 mm 
- Zdivo Sendwix 4 DF - LD    tl. 115 mm 
- Cemix vápennosádrová omítka   tl.  5 mm 
 
Podlaha na zemin? 
- Keramická dlažba     tl.  8 mm 
- Lepidlo      tl.  5 mm 
- Litý anhydritový pot?r    tl.  60 mm 
- PE fólie      tl.  1 mm 
- Izolace EPS 150S     tl.  220 mm 
- Hydroizolace Glastek Special Mineral  tl.  4 mm 




- Hydroizola?ní fólie PVC - P    tl.  2 mm 
- Spádové klíny z EPS 150S     tl. 0-232 mm 
- Izolace EPS 150S     tl.  400 mm 
- Železobetonový dutinový panel Stropsystem tl. 250 mm 
- Rošt z CD profil?     tl.  27 mm 
- Sádrokartonový podhled    tl.  12,5 mm 
 
Podlaha 2.NP 
- Keramická dlažba     tl.  8 mm 
- Lepidlo      tl.  5 mm 
- Litý anhydritový pot?r    tl.  60 mm 
- Dekperimetr PV NR – 75    tl. 30 mm 
- PE fólie      tl. 1 mm 
- Izolace Isover TDPT     tl. 50 mm 
- Železobetonový dutinový panel Stropsystem tl. 250 mm 
- Rošt z CD profil?     tl.  27 mm 
- Sádrokartonový podhled    tl.  12,5 mm 
 
Podlaha nad exteriérem 
- Keramická dlažba     tl.  8 mm 
- Lepidlo      tl.  5 mm 
- Litý anhydritový pot?r    tl.  60 mm 
- Dekperimetr PV NR – 75    tl. 30 mm 
- PE fólie      tl. 1 mm 
- Izolace Isover TDPT     tl. 50 mm 
- Železobetonový dutinový panel Stropsystem tl. 250 mm 
- Izolace EPS Greywall    tl. 200 mm 
- Cemix lepící a st?rkovací hmota   tl. 5 mm 
- Cemix Penetrace silikát    tl. - mm 





D.1.3  Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
 
Budova je rozd?lena do t?í požárních úsek?. První požární úsek bude tvo?en technickou 
místností v 1.NP, kde budou umíst?ny zdroje tepla a vzduchotechnická jednotka. Místnost bude 
zárove? strojovnou hydraulického výtahu. Druhým požárním úsekem je chrán?ná úniková 
cesta, tj. chodba a zádve?í v 1.NP a 2.NP. T?etí úsek potom tvo?í všechny ostatní místnosti 
v budov?. 
 
Požární d?lící konstrukce jsou neho?lavé, (konstruk?ní systém DP1) a spl?ují požární odolnost 
REI, respektive EI, 120 minut. Prostupy p?es požárn? d?lící konstrukce s plochou v?tší než 
40000 mm2 budou opat?eny automatickou požární klapkou.   
 











Jedná se o objekt denního stacioná?e, v obci Nová B?lá, okres Ostrava m?sto, na ulici Na Pláni. 
Objekt je dvoupodlažní, obdélníkového p?dorysu, s vnit?ním atriem a plochou st?echou. Je 
navržený k denní pé?i o handicapované klienty. Objekt bude vytáp?n podlahovým vytáp?ním. 




Podkladem pro návrh otopné soustavy byla projektová dokumentace stavební ?ásti pro 
provád?ní stavby a p?íslušné vyhlášky a normy. 
 
c) Základní technické údaje 
 
Objekt leží v oblasti s venkovní návrhovou teplotou ?e = -15 °C a otopná soustava byla 
navržena na tepelnou ztrátu objektu, p?i této návrhové teplot?, 19,771 kW. Z toho ztráta 
prostupem tepla ?iní 18,224 kW a ztráta zp?sobená infiltrací vzduchu 1,547 kW. V souladu 
s ?SN 73 0540-2 bylo, p?i výpo?tu tepelných ztrát místností s nuceným v?tráním, uvažováno 
s intenzitou vým?ny vzduchu n = 0,05 1/h. M?rná pot?eba tepla na vytáp?ní Ea = 35 kWh/m2.a. 
Ro?ní pot?eba tepla na vytáp?ní budovy je 35,004 MWh. Celková dodaná energie budovy ?iní 
82,940 MWh (298,584 GJ) 
 
Podle pr?kazu energetické náro?nosti budovy je objekt za?azen do kategorie A – mimo?ádn? 
úsporná. 
 
Stanovení pot?eby teplé vody podle ?SN EN 15316  
 
Pot?eba teplé vody je stanovena na základ? tabulky specifických pot?eb teplé vody o teplot? 
60°C v r?zných budovách podle ?SN EN 15316-3-1. Budova denního stacioná?e se svým 




administrativní budov? (specifická pot?eba teplé vody VW,f,day = 10 – 15 l/os/den) 
 
p?ípadn?, 
škole (specifická pot?eba teplé vody VW,f,day = 5 – 10 l/os/den). 
 
Výsledná specifická pot?eba vody bude VW,f,day = 10 l/os/den. 
 
Denní pot?eba teplé vody bude (10): 
 ??? ?? ? ??? ? ???????? ?? ????????? ? ????? ????? (10) 
 
kde: 
VW,f,day specifická denní pot?eba vody na m?rnou jednotku 
f  po?et m?rných jednotek (osob) 
 
Pot?eba teplé vody na den je tedy 250l/den (10). Vzhledem k tomu, že je pot?eba vody takto 
malá a zdrojem tepla je tepelné ?erpadlo, pro které jsou teploty výstupní vody nad 45°C 
neekonomické, bude oh?ev vody realizován pomocí elektrických zásobníkových oh?íva??. 
Tento systém bude odd?len od otopné soustavy a není tak t?eba zjiš?ovat pot?ebu tepla k oh?evu 
vody. 
 
Oh?ev vody budou zajiš?ovat dva elektrické boilery Mora EOMK 150 SHSM, o objemu 150l, 
se jmenovitým výkonem 2000W. Boilery budou umíst?ny v koupeln? v 1.NP a v koupeln? 
v 2.NP. 
 
d) Zdroj tepla 
 
Zdrojem tepla v objektu bude dvojice tepelných ?erpadel Viesmann Vitocal 100-S typ 101.A16 
AWB-E-AC. ?erpadla budou propojena do kaskády a o jejich regulaci se bude starat ?ídící 
jednotka. Jmenovitý výkon jednoho tepelného ?erpadla je 15,3 kW p?i A7/W35. Rozm?ry 
tepelného ?erpadla jsou 450 x 370 x 880 (š x d x v) a rozm?ry venkovní jednotky jsou 
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900 x 412 x 1345 (š x d x v). Tepelná ?erpadla budou zav?šena na zdi technické místnosti ve 
výšce spodní hrany +1,200m nad podlahou. Venkovní jednotky tepelných ?erpadel budou 
umíst?ny v exteriéru na severní stran? objektu, na samostatném základu, aby se p?edešlo 
p?enosu vibrací do budovy.  
 
Výkon tepelného ?erpadla p?i jiných pracovních podmínkách (teplota výstupní vody bude 
45°C) vyplývá z následující tabulky: 
 
 
Bod bivalence zdroje tepla je zakreslený v následujícím grafu od výrobce tepelného ?erpadla. 
V grafu jsou výkonové k?ivky pro jedno tepelné ?erpadlo, je tedy uvažováno s polovi?ní 
tepelnou ztrátou. 
 
Obrázek 3 Graf bodu bivalence 




Z grafu vyplývá, že bod bivalence nastane p?i p?ibližn? -6,5°C teploty venkovního vzduchu. 
V p?ípad?, že se teplota vzduchu dostane pod tuto teplotu a tepelná ?erpadla již dál nebudou 
schopná pokrýt tepelnou ztrátu budovy, dojde k sepnutí elektrických pr?tokových oh?íva?? 
v ?erpadlech. P?íkon elektrického pr?tokového oh?íva?e je 6 kW. 
 
e) Otopná soustava 
 
V objektu je použita otopná soustava dvoutrubková teplovodní, s p?ívodním a zpáte?ním 
potrubím. Otopnou soustavu tvo?í podlahové vytáp?ní, rozd?lova?e a potrubí. Tepelný spád 
otopné soustavy je 35/30, respektive 30/25 °C.  
 
Rozvody otopné soustavy jsou vedeny voln? po st?nách, v instala?ních p?edst?nách, 
v sádrokartonovém podhledu, p?ípadn? v drážkách ve zdivu.  
 
Podlahové vytáp?ní je rozd?leno do 8 zón, kde každá zóna má sv?j rozd?lova? a tvo?í 
samostatnou v?tev s ob?hovým ?erpadlem a trojcestným sm?šovacím ventilem, který reguluje 
teplotu p?ívodní vody. Jednotlivé v?tve jsou p?ipojeny na rozd?lova? a sb?ra? otopných v?tví, 
hlavní rozd?lova?, který se nachází v technické místnosti. P?ed hlavním rozd?lova?em bude 
osazen hydraulický vyrovnáva? dynamických tlaku, tzv. anuloid. P?ipojení tepelných ?erpadel, 
hlavní rozd?lova? a anuloid bude realizován z ocelového bezešvého potrubí, dimenze dle 
projektové dokumentace. Rozvody jednotlivých otopných v?tví budou z plastového potrubí FV 
PPR FASER S3,2 SDR 7,4, dimenze dle projektové dokumentace. Potrubí topných okruh? 









Návrh rozd?lova?e a sb?ra?e topných v?tví 
 
Pr??ez hlavního rozd?lova?e bude ur?en tak, aby p?i rychlost proud?ní v rozd?lova?i byla mezi 
0,50 – 0,80 m/s, podle vztahu (11): 
 ? ? ?????????? (11) 
 
kde: 
w rychlost v potrubí [m/s] 
mh hmotnostní pr?tok potrubím [kg/h] 
? hustota vody [kg/m3] 
S  plocha pr??ezu potrubí [m2] 
 
Ideální rychlost proud?ní vychází (12) pro potrubí DN 40: 
 ? ? ?????????? ? ???????????????????? ????? ? ????? ?? (12) 
 






Návrh hydraulického vyrovnáva?e dynamických tlak? 
 
Pr??ez hydraulického vyrovnáva?e dynamických tlak? bude ur?en tak, aby rychlost proud?ní 
topné vody anuloidem byla v rozmezí 0,10 až 0,25 m/s.  
 
Obrázek 4Schéma hydraulického vyrovnáva?e 
 
Pr?tok vody primárním okruhem Mk, je uvažován jako 1,5 násobek pr?toku sekundárního Ms 
(13). 
 ?? ? ??? ? ?? ? ??? ? ???? ? ????????? (13) 
 
Pr?tok anuloidem Mz potom bude (14): 
 ?? ? ?? ??? ? ???? ? ???? ? ????????? (14) 
 
Pro dodržení ideální rychlosti pr?toku je ideální potrubí DN 60. 
 ? ? ?????????? ? ???????????????????? ????? ? ????? ?? (15) 
 






Podlahové vytáp?ní je rozd?leno do 8 zón, 8 rozd?lova??. Rozd?lova? ?. 1 má 5 okruh? 
a zásobuje zádve?í a chodbu v 1.NP a bude umíst?n v technické místnosti. Rozd?lova? ?. 2 je 
umíst?n v místnosti 1.05 WC bezbariérové a bude celkem 5 okruhy zásobovat WC a koupelnu 
v 1.NP. Rozd?lova? ?. 3 je v místnosti 1.04. Má 6 okruh?, které vytáp?jí místnost 1.03 Hernu 
a 1.02 Vrátnici. Rozd?lova? ?. 4 se nachází v technické místnosti a vytápí místnosti 1.13 a 1.14 
a 1.15. V druhém nadzemním podlaží, v místnosti 2.11 se nachází rozd?lova? ?. 5, který vytápí 
WC a koupelny v 2.NP. Rozd?lova? ?. 6 má 6 okruh?, které zásobují chodbu v 2.NP. Zbytek 
Tabulka 7Tabulka okruh? podlahového vytáp?ní 
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objektu je rozd?len mezi rozd?lova?e ?. 7 a ?. 8. Jednotlivé okruhy a jejich specifikace jsou 
patrné z následující tabulky: 
Otopné plochy jsou nadimenzovány tak, aby p?i návrhové teplot? v exteriéru -15°C došlo ke 
100% pokrytí tepelných ztrát všech místností. K nedotáp?ní dochází pouze v koupelnách. 
Z tohoto d?vodu zde budou nainstalovány elektrické topné žeb?íky Thermal Trend KDO-E 
450/960, s výkonem 300 W, které budou zapínány p?i nedostate?ném výkonu podlahového 
vytáp?ní.  
 
V p?ípad? výjime?n? nízkých teplot a nedostate?ného výkonu podlahového topení v ostatních 
místnostech, dojde k p?enastavení trojcestných ventil? na otopných v?tvích a ke zvýšení teploty 
p?ívodní vody. 
 
Ocelové potrubí je spojováno sva?ováním. Plastové potrubí PPR bude spojováno sva?ováním, 
p?ípadn? tvarovkami PPR. Potrubí okruh? podlahového vytáp?ní Ivar Alpex Duo XS bude 
pokládáno z jednoho kusu potrubí a k rozd?lova?i bude p?ipojeno press fitinkem. 
 
Potrubí otopné soustavy bude tepeln? izolováno potrubní izolací z minerální vlny Rockwool 
Flexorock v souladu s vyhláškou ?. 193/2007 Sb. [22] takto: 
 
Dimenze 




tepla U [W/m*K] 
Požadavek na U 
[W/m*K] podle vyhlášky 
?. 193/2007 
PPR 20x3,4 mm 30 0,145 0,15 
PPR 25x4,2 mm 30 0,163 0,18 
Fe DN 25 mm 40 0,170 0,18 
Fe DN 40 mm 40 0,207 0,27 
Fe DN 60 mm 50 0,255 0,27 
Tabulka 8 Výpis tepelné izolace potrubí 
 
Vypoušt?ní otopné soustavy bude možné výpustným kulovými kohouty osazenými na spodní 




f) Ob?hové ?erpadla 
 
Každá z 8 otopných v?tví bude mít své ob?hové ?erpadlo, které bude nadimenzováno podle 
tlakové ztráty a hmotnostního pr?toku dané v?tve. O dopravu otopné vody z tepelných ?erpadel 
do hlavního rozd?lova?e se budou starat ob?hová ?erpadla integrovaná v tepelných ?erpadlech. 
 
Otopná v?tev 1 
 
Pr?tok: 332,44 kg/h = 0,335 m3/h 
Tl. ztráta 20,53 kPa 
 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
 
  
Obrázek 5Pracovní bod ob?hového ?erpadla 1 
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Otopná v?tev 2 
 
Pr?tok: 93,82 kg/h = 0,095 m3/h 
Tl. ztráta 1,30 kPa 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
 
Otopná v?tev 3 
 
Pr?tok: 397,62 kg/h = 0,399 m3/h 
Tl. ztráta 13,0 kPa 
 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
Obrázek 6 Pracovní bod ob?hového ?erpadla 2 
Obrázek 7 Pracovní bod ob?hového ?erpadla 3 
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Otopná v?tev 4 
 
Pr?tok: 97,83 kg/h = 0,098 m3/h 
Tl. ztráta 1,9 kPa 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
 
Otopná v?tev 5 
 
Pr?tok: 564,57 kg/h = 0,567 m3/h 
Tl. ztráta 12,0 kPa 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
Obrázek 8 Pracovní bod ob?hového ?erpadla 4 
Obrázek 9 Pracovní bod ob?hového ?erpadla 5 
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Otopná v?tev 6 
 
Pr?tok: 467,45 kg/h = 0,470 m3/h 
Tl. ztráta 17,16 kPa 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
 
Otopná v?tev 7 
 
Pr?tok: 477,83 kg/h = 0,480 m3/h 
Tl. ztráta 14,74 kPa 
Obrázek 10 Pracovní bod ob?hového ?erpadla 6 
Obrázek 11 Pracovní bod ob?hového ?erpadla 7 
73 
 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
Otopná v?tev 8 
 
Pr?tok: 213,73 kg/h = 0,215 m3/h 
Tl. ztráta 1,36 kPa 
 
Navrženo ob?hové ?erpadlo Grundfoss Alpha1 L 25 – 40. 
 
g) Expanzní nádoba 
 
V tepelných ?erpadlech jsou integrovány expanzní nádoby, ale nebylo možno zjistit jejich 
objem. P?i návrh expanzní nádoby se s t?mito nebude po?ítat. Nejvyšší dovolený tlak 
v soustav? jsou 3 bary a objem vody v tepelných ?erpadlech je uvažován 10 l, objem vody 
v potrubí byl spo?ten na 638,6 l a objem vody v ostatním za?ízení je uvažován 5 l. Celkem tedy 
654 l. Sou?initel zv?tšení objemu je uvažován pro teplotu 45°C.  Nádobu posoudíme podle 
vzorce: 
 ??? ? ??? ? ?? ? ? ? ??  (16) ? ? ??? ??? ??????? ???  (17) ??? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?? (18) 
Obrázek 12 Pracovní bod ob?hového ?erpadla 8 
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??? ? ?????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?????????? (19) ? ? ????????????? ? ???? (20) ??? ? ??? ? ????? ? ?????? ? ????? ? ???????? (21) 
 
Minimální objem expanzní nádoby je 15,194 l (21). Navržena expanzní nádoba Regulus HS018 
s objemem 18 l. 
 
h) Pojistný ventil 
 
 
Do otopné soustavy byl navržen pojistný ventil Ivar PV 527 1“ x 5/4“ s plochou výstupního 
otvoru  S= 490 mm2 a výtokovým sou?initelem ?w= 0,88 [12]. Maximální dovolený tlak 
v soustav? je 2,5 bar. 
 ?? ? ??????????? ? ????????????? ? ?????? ?? (22) 
 
Minimální plocha pojistného ventilu pro otopnou soustavu je S0= 22,99 mm2 (22). Plocha 
navrženého ventilu je S= 490 mm2 tzn., že navržený pojistný ventil je vyhovující. 
 
 
i) Armatury a regulace 
 
Rozd?lova?e podlahového vytáp?ní Ivar CI 553 mají na sb?ra?i osazeny regula?ní ventil pro 
vyrovnání tlakové ztráty jednotlivých okruh?. Tabulka s nastavením jednotlivých ventil? je 
sou?ástí p?íloh. Na rozd?lova?i jsou osazeny elektrotermické hlavice Ivar TE 3042, 230V, které 
umož?ují otevírat a uzavírat jednotlivé okruhy v rámci jednoho rozd?lova?e. Každý rozd?lova? 
je opat?en uzavírací armaturou. 
  
Kulové kohouty, zp?tné klapky, odvzduš?ovací ventily, vypoušt?cí kohouty, pojistné ventily, 





V každé místnosti v budovy je teplotní ?idlo, které vyhodnocuje teplotu v dané místnosti. 
P?evažující návrhová teplota je 20°C, ale v pr?b?hu užívání si muže uživatel nastavit v každé 
místnosti jinou teplotu. Na základ? údaje o stávající teplot? a požadované teplot? jsou nastaveny 
otá?ky ob?hového ?erpadla pro danou v?tev, poloha trojcestného sm?šovacího ventilu a tím 
teplota otopné vody. Dále je v rámci jednoho rozd?lova?e možné nastavení r?zné teploty, 
otevíráním a uzavíráním jednotlivých okruh?. Z toho vyplývá, že v každé místnosti bude 
instalován termostat s nastavením teploty. ?ídící jednotka potom bude vyhodnocovat data 
a podle nich upravovat nastavení systému. Dále bude ?ídící jednotka ovládat spínání tepelných 




P?ed uvedením soustavy do provozu bude provedeno propláchnutí otopné soustavy. Musí být 
úsp?šn? provedeny zkoušky t?snosti a provozní zkoušky podle ?SN 06 0310 [31]. Zkoušky 
okruh? podlahového vytáp?ní budou provedeny p?ed litím podlah. P?i tomto lití musí být 
potrubí vystaveno zkušebnímu p?etlaku. O výsledcích zkoušek t?snosti a provozních zkoušek 
bude vyhotoven protokol o zkoušce.  
 
Otopná soustava byla navržena podle požadavk? platné legislativy ?eské republiky, podle 








P?edm?tem projektu je návrh nuceného v?trání se zp?tným získáváním tepla v objektu denního 
stacioná?e pro mentáln? a fyzicky handicapované klienty. Podkladem pro návrh systému 
nuceného v?trání byla projektová dokumentace, stavební ?ásti, pro provád?ní stavby a p?íslušné 
vyhlášky a normy. 
 
b) Popis objektu 
 
Objekt je dvoupodlažní, obdélníkového p?dorysu, s vnit?ním atriem a plochou st?echou. Je 
navržený k denní pé?i o handicapované klienty. Budova a její charakteristiky jsou ?ešeny v ?ásti 
D.1.1. Strojovna vzduchotechniky bude sou?ástí technické místnosti objektu, v 1. NP, na 
severní stran? budovy. 
 




V projektu je použita vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex 3500 Multi Eco-V. Jednotka 
má rozm?ry 2800 x 775 x 1800 (d x š x v) a hmotnost 482 kg. Dodávka jednotky bude vcelku. 
Za?ízení bude umíst?no v technické místnosti v objektu. Bude dodržen manipula?ní prostor 
1500 mm p?ed jednotkou, pro otevírání dve?í, prostor 580 mm nad jednotkou pro p?ipojení 
hrdel potrubí a spodní prostor 200 mm pro manipulaci s odvodem kondenzátu. 
 
Jednotka je vybavena vnit?ním protiproudým deskovým rekuperátorem, s by-passovou 
klapkou, a s výrobcem udávanou ú?inností v zimním období 92 %. Dále je jednotka vybavena 
filtry p?ívodního a odvodního vzduchu s t?ídou filtrace G4, digitální regulací a ovládacím 
modulem CP Touch, v?etn? integrovaných ?idel teplot a uzavírací klapka na p?ívodu 
venkovního vzduchu. V jednotce bude elektrický oh?íva? vzduchu s výkon 9,5 kW. Jednotka 




Jednotka spl?uje ErP (Ecodesign) – na?ízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. 
Podrobné informace o jednotce lze najít v technickém listu, který je sou?ástí p?íloh. 
 





Vzduchotechnický systém v budov? je tvo?en p?ívodním potrubím, odpadním potrubím, 
odvodem odpadního vzduchu, p?ívodem venkovního vzduchu a distribu?ními elementy. 
Teplota p?ívodního vzduchu je 22°C. 
 
Vzduch je p?ivád?n do místností s trvalým výskytem osob, herny, vrátnice, chodby a zádve?í, 
fyzioterapeutické místnosti, kancelá?í, dílny, muzikoterapie, arteterapie a terapeutické 
místnosti. Pro p?ívod vzduchu jsou použity lamelové ?tvercové anemostaty ALCM od firmy 
Mandík a nastavitelné m?ížky VNM. Celkový objem p?ivád?ného vzduchu je 2630 m3/h. 
 
Znehodnocený vzduch je odvád?n z herny, fyzioterapeutické místnosti, z šaten, z WC 
a koupelen, z úklidové místnosti, z dílny, terapeutické místnosti, arteterapie, muzikoterapie 
Obrázek 13 Schéme VZT jednotky 
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a chodby. Pro odvod vzduchu jsou použity nastavitelné m?ížky VNM a talí?ové ventily pro 
odvod TVOM od firmy Mandík. Celkový objem odvád?ného vzduchu je 2630 m3/h. 
 
d) Výpo?et tepelných ztrát 
 
Vzduchotechnický systém nebude sloužit k pokrytí tepelných ztrát budovy. Tepelné ztráty 
budou kryty výhradn? otopnou soustavou. V jednotce se bude oh?ívat vzduch pouze na 
interiérovou teplotu + 2°K.  
 
e) Výpo?et tepelných zisk? 
 
Výpo?et tepelných zisk? nebyl proveden. Bylo provedeno hodnocení tepelné stability kritické 
místnosti, kterým bylo zjišt?no, že místnost spl?uje požadavek ?SN 73 0540-2 na nejvyšší 
denní teplotu v místnosti ?max,N = 27 °C. Maximální teplota v místnosti je ?max = 25,82 °C. 
 
Pro hodnocení tepelné stability byla vybrána kritická místnost ?. 2.07 Kancelá?. V místnosti 
jsou uvažovány izola?ní trojskla s prostupností slune?ního zá?ení g = 0,5 a žaluzie, tmavých 
odstín?, s úhlem 45° na vn?jší stran? zasklení. 
 
Strojní chlazení objektu nebylo navrženo. Ve vzduchotechnické jednotce je zabudována 
p?íprava pro vým?ník chlazení. V p?ípad? p?ání investora je možné do jednotky dodat chladi?. 
 





f) Hlavní zásady pro výpo?et 
 
Okrajové podmínky  
 
Budova se nachází v teplotní oblasti Ostrava. 
 
Návrhová venkovní teplota:    ?e =    - 15°C 
Návrhová venkovní vlhkost vzduchu:  ?e =  100% 
 





?išt?ní vzduchu je zajišt?no jeho filtrací. Filtry, pro p?ívodní i odvodní vzduch, jsou kazetové 
s t?ídou filtrace G4. Sou?ástí vzduchotechnické jednotky jsou manostaty pro signalizaci 
zanesení filtr?. 
 
Filtry pro p?ívodní i odvodní vzduch budou m?n?ny za nové každých 12 m?síc?. V p?ípad? 







Hygienické požadavky na vým?nu vzduchu vycházejí s vyhlášky ?. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby [14], která p?edepisuje minimální intenzitu v?trání n = 0,5 1/h nebo 
dávku ?erstvého vzduchu 25 m3/h. Dále jsou zohledn?ny požadavky vyhlášky ?. 361/2007 Sb. 
o ochran? zdraví p?i práci, která pro pracovní t?ídu I nebo IIa p?edepisuje také 25 m3/h. 
 
Mimo provozní dobu objektu bude dodržen požadavek normy ?SN 75 0540-2:2011 [28] na 
intenzitu v?trání  nMIN = 0,1 1/h. 
 
Pr?toky jednotlivými místnostmi jsou patrné z tabulky 9. 
 





Celkový objemový pr?tok vzduchu je 2630 m3/h. 
 
Z exteriéru je p?ivád?n vzduch o teplot? ?e = -15°C. Vzduch prochází rekuperátorem. Výrobce 
udává ú?innost 92 %, ale ve výpo?tu je uvažováno s ú?inností 75 %. 
 ???? ?? ?? ? ???? ? ??? ? ???  (23) 
 
kde: 
tZZT - teplota vzduchu za rekuperátorem [°C] 
?e - návrhová teplota vzduchu v exteriéru [°C] 
?ZZT - ú?innost rekuperátoru [%] 
?i - návrhová teplota vzduchu v interiéru [°C] 
 ???? ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ? ???? ? ?? ? ??? ? ????? ? ??? ????? (24) 
 
Teplota vzduchu za rekuperátorem je 11,25 °C (24), tento je dále oh?íván na interiérovou teplotu 
+ 2°K, tj. 22°C Pot?ebný výkon oh?íva?e potom je: 
 ??? ?? ????? ? ? ? ? ? ??? ? ????? (25) 
 
kde: 
QOH - výkon oh?íva?e [W] 
V - objemový pr?tok vzduchu [m3/h] 
? - hustota vzduchu [kg/m3] 
c - m?rná tepelná kapacita vzduchu [J/kg*K] 
tZZT - teplota vzduchu za rekuperátorem [°C] 
?i - návrhová teplota vzduchu v interiéru + 2°K [°C] 




Výkon pot?ebný k oh?ívání vzduchu je 9,5 kW (26). Instalovaný elektrický oh?íva?, s výkonem 
9,5 kW, je dostate?ný. 
 
V h-x diagramu je zapo?ítána produkce vodní páry od lidí 90 g/h/os. P?i obývání prostoru 25 
osob to d?lá 2250 g/h, což p?i pr?toku 2630 m3/h p?edstavuje ?x = 0,72 kg/kg s.v. Jak vyplývá 
z h-x diagramu tak výsledná relativní vlhkost vzduchu v interiéru je velmi nízká, ?i = 12%. 
Kv?li této nízké vlhkosti byla zvažována možnost um?lého zvlh?ování vzduchu, ovšem 
vzhledem k vysoké energetické náro?nosti a spot?eby vody není zvlh?ování v systému použito. 
 
Všechny úpravy vzduchu jsou uvedeny v h-x diagramu, který je sou?ástí p?íloh. 
 
g) Strojovna VZT systému 
 
Vzduchotechnická jednotka bude umíst?na v technické místnosti v objektu. Bude dodržen 
manipula?ní prostor 1500 mm p?ed jednotkou, pro otevírání dve?í, prostor 580 mm nad 
jednotkou pro p?ipojení hrdel potrubí a spodní prostor 200 mm pro manipulaci s odvodem 
kondenzátu. 
 
Rozm?ry jednotky a dve?ních otvor? umož?ují dodávku a montáž jednotky jednom kuse. 
 
h) Zdroj tepla 
 
Zdrojem tepla pro oh?íva? vzduchu je elekt?ina. Elektrický oh?íva? bude pracovat se 
jmenovitým nap?tím 400V a bude mít výkon 9,5 kW. 
 
i) Zdroj chladu 
 
Chladi? ve VZT jednotce ani zdroj chladu nejsou instalovány. V jednotce je provedena p?íprava 





j) Odvod kondenzátu 
 
Odvod kondenzátu z jednotky je ?ešen dv?ma sifony v dolní ?ásti jednotky, z potrubí DN 32. 
Tyto budou gumovou hadicí zaúst?ny do kanalizace, p?es podlahovou vpus? v technické 
místnosti. 
 




Pro rozvod vzduchu po objektu je použito potrubí z pozinkovaného plechu, kruhového pr??ezu 
SPIRO a obdélníkové pr??ezu. Vodorovné rozvody jsou vedeny v sádrokartonových 
podhledech a v technické místnosti voln? pod stropem. Stoupací potrubí je potom vedeno, pro 
tento ú?el z?ízeným, prostupem, který se nachází podél severní st?ny výtahové šachty. 
 
Vzduchotechnické potrubí je na dvou místech izolováno požární izolací RockWool LaRock 65 
ALS, s tl. 65 mm. 
 





Veškeré distribu?ní elementy budou umíst?ny v sádrokartonovém podhledu. Anemostaty 







P?ívod vzduchu je ?ešený lamelovými anemostaty Mandík ALCM, respektive nastavitelné 
m?ížky Mandík VNM.  
 
V místnosti Herna jsou použity celkem 4 kusy anemostat? ALCM rozm?rové ?ady 250. Každý 
bude mít pr?tok 115 m3/h a hladina hluku bude Lw,a = 25 dB. V místnosti vrátnice bude jeden 
anemostat ALCM 250 s pr?tokem 40 m3/h a hladinou hluku Lw,a = <15 dB. Stejný distribu?ní 
element, ALCM 250, je použit i v místnosti zádve?í, kde bude pr?tok 100 m3/h a hladina hluku 
Lw,a = 20 dB. Ve fyzioterapeutické místnosti je instalována v?tší rozm?rová ?ada ALCM 400, 
pr?tok 250 m3/h a hladina hluku Lw,a = 20 dB. P?ívod ?erstvého vzduchu do chodby v 1.NP je 
?ešen nastavitelnými m?ížkami VNM 2A 200 x 100 R1. Každá bude mít pr?tok 200 m3/h. 
Hluková hladina je Lw,a = 33 dB. V 2.NP jsou všechny distribu?ní elementy ALCM 250. 
V místnostech terapeutická místnost a arteterapie jsou vždy 2 ks anemostat? s pr?tokem 100 
m3/h a hladinou hluku Lw,a = 20 dB. V kancelá?ích je vždy jeden kus anemostatu a objemový 
pr?tok 50 m3/h. Hladina hluku se potom pohybuje velmi nízko, Lw,a < 15 dB. V místnosti 
muzikoterapie je pr?tok 84 m3/h a celkem t?i anemostaty a v místnosti dílny potom 125 m3/h 
a dva anemostaty.  
 
Všechny p?ívodní distribu?ní elementy a jejich charakteristiky jsou uvedeny v tabulce. 
Anemostaty ALCM  mají v p?ívodní sk?íni perforovanou regula?ní klapku, jejíž úhel je uveden 
v tabulce. Uveden je také úhel nato?ení regula?ní klapky m?ížek. 






Odvod vzduchu je ?ešen pomocí nastavitelných m?ížek Mandík s regulací VNM 2A R1 a 
talí?ových ventil? Mandík TVOM. 
 
V místnosti herna jsou 4 m?ížky VNM, kdy každá odvádí 100 m3/h a hladina hluku Lw,a se bude 
pohybovat pod 27 dB. Z fyzioterapeutické místnosti je odvád?no dvakrát 225 m3/h p?es m?ížky 
VNM s hladinou hluku Lw,a = 29 dB. Odvod vzduchu v šatnách zajiš?ují m?ížky VNM, v každé 
šatn? jedna, s pr?tokem 200 m3/h a hlukem Lw,a = 30 dB. Z koupelen a WC a úklidové místnosti 
probíhá odtah vzduchu talí?ovými ventily TVOM 150, respektive TVOM 125, s pr?tokem 
50 m3/h, 90 m3/h, respektive 30 m3/h. Všechny talí?ové ventily mají hladinu akustického 
výkonu A menší než 20 dB. V terapeutické místnosti a arterapii, v 2.NP, jsou v každé z t?chto 
místností dv? m?ížky VNM s pr?tokem 50 m3/h.  V místnosti dílny, chodba a v šatnách 
zam?stnanc? jsou umíst?ny m?ížky VNM, kde každá má objemový pr?tok 100 m3/h. Odvod 
vzduchu v muzikoterapii zajiš?ují dv? m?ížky, každá s pr?tokem 80 m3/h. Odvod vzduchu ze 
sociálních a hygienických za?ízení je op?t ?ešen talí?ovými ventily TVOM. Hladina akustického 
výkonu A odvodních element? ve všech místnostech v 2.NP se pohybuje pod 23 dB. 
 
Všechny odvodní distribu?ní elementy a jejich charakteristiky jsou uvedeny v tabulce. 
U m?ížek VNM je uveden úhel nato?ení regula?ní klapky a u talí?ových ventil? je uvedena 







Systém nuceného v?trání je zaregulován tak, aby tlaková ztráta ke všem distribu?ním 
element?m byla stejná nebo velmi podobná. Toho je docíleno jednak regulací p?ímo na 
distribu?ních elementech, která je ale omezena kritériem hlu?nosti, ale zejména regulací 
pomocí regula?ních klapek KL1 – KL6. Tyto klapky budou ru?n? a napevno nastaveny do 
daného úhlu. Tento úhel byl zjišt?n na základ? pr?toku vzduchu klapkou a požadované tlakové 
ztráty z technického listu klapky. Technický list je sou?ástí p?íloh. 
 
Regula?ní klapky KL7 – KL12 budou ovládány servomotory, které budou napojeny na ?idla 
p?ítomnosti v regulovaných místnostech a na ?ídící jednotku ve vzduchotechnické jednotce. 
V p?ípad? nevyužívání n?které z místností nebo mimo provozní hodiny objektu, dojde 
k p?iv?ení klapky a snížení intenzity v?trání v dané místnosti až na n = 0,1 1/h a následnému 
snížení výkonu ventilátor? VZT jednotky. Sou?ástí VZT jednotky je dále ?ídící systém, který 
reaguje na teplotu p?ívodního a odvodního vzduchu a upravuje výkon ventilátor?, výkon 
oh?íva?e a by-passovou klapku. 
 




m) Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
 
Vzduchotechnické prostupy, p?es požárn? d?lící konstrukce, s plochou v?tší než 40000 mm2 
(tj. ? ? 225 mm) budou opat?eny automatickou požární klapkou. Prostupy menší než DN 225 
budou po celém obvodu ut?sn?ny protipožárním tmelem. Na úseku ?. 2 p?ívodního potrubí a 
na úseku ?. 2 odvodního potrubí není možné umístit požární klapku do požárn? d?lící 
konstrukce. Požární klapky budou umíst?ny v nejbližším možném míst? a potrubí mezi klapkou 
a požárn? d?lící konstrukcí bude opat?eno protipožární izolací. 
 
n) Uvedení do provozu 
 





Servis VZT jednotky bude probíhat podle pokyn? výrobce. Filtry se budou vym??ovat 
minimáln? 1x ro?n?. 





Cílem diplomové práce bylo navrhnout a vypracovat projekt vytáp?ní a v?trání v objektu 
denního stacioná?e. 
 
Snahou bylo navrhnout budovu tak, aby jako celek m?la technický, ekologický, ekonomický, 
ale taktéž spole?enský smysl. Tomu odpovídá i volba typu stavby, konstruk?ního systému, 
zdroje tepla a vzduchotechniky. 
 
P?i návrhu konstruk?ního systému budovy jsem se snažil vybrat skladbu, tak aby m?la co 
nejlepší pom?r mezi sou?initelem prostupu tepla, tlouš?kou konstrukce a cenou. Z tohoto 
d?vodu jsem do projektu nezahrnul nap?íklad variantu s PUR p?nou. Ta by byla z tepeln? 
technického hlediska nejvýhodn?jší, ale pro její ekonomickou náro?nost jsem zvolil variantu 
z vápenopískového zdiva a šedého polystyrenu. 
 
P?i volb? konkrétního tepelného ?erpadla jsem up?ednostnil do projektu zahrnout dv? tepelná 
?erpadla s nižším výkonem, místo umíst?ní jednoho s vyšším výkonem. D?vodem pro tuto 
volbu byla zejména lepší a snadn?jší regulace celého systému v p?echodných obdobích, kdy je 
pot?eba jen malá ?ást z návrhového výkonu. Další výhodou výb?ru dvou tepelných ?erpadel je 
v?tší odolnost systému. V p?ípad?, kdy by došlo k výpadku jednoho z ?erpadel, m?že vytáp?ní 
objektu fungovat do?asn? pouze s jedním tepelným ?erpadlem. 
 
P?i ?ešení vzduchotechnického vybavení budovy, bylo klí?ovým faktorem umístit 
vzduchotechnickou jednotku do technické místnosti objektu. Celý objekt by se tak prodražil 
o náklady spojené se stropní konstrukcí budovy, p?ípadn? by bylo pot?eba ?ešit problémy 
s hlu?ností jednotky umíst?né v exteriéru. 
 
V projektu jsem se také snažil využít prvk?, jenž umož?ují sofistikovanou regulaci systému 
vytáp?ní a v?trání. Domnívám se totiž, že role oboru m??ení a regulace a využití internetu v?cí 
ve stavebnictví v budoucnu poroste. 
 
V této práci jsem využil své v?domosti získané studiem pro návrh budovy, která by v p?ípad? 
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